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Einleitung

1 Einleitung

Der Klimaschutz ist eine der wichtigsten Herausforderungen der Gegenwart. Die
nordrhein-westfadlische Landesregierung engagiert sich deshalb zusatzlich zu
den europaischen und nationalen MaRnahmen mit einer eigenen Energie- und
Klimaschutzstrategie.

Etwa ein Drittel des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland wird fur die
Raumwarme und Warmwassererzeugung in Gebauden bendétigt. Somit spielt
das energieeffiziente Bauen und die energetische Sanierung von Gebauden im
Rahmen der Klimaschutzpolitik eine wichtige Rolle.

Mit dem Bau und der Sanierung von kompletten Siedlungen eréffnen sich weitrei-
chende Méglichkeiten zur CO,-Reduzierung. In der Vergangenheit konnten in
Nordrhein-Westfalen durch die Kombination von Energieeinsparung und Einsatz
von Solarenergie im Rahmen des Projektes "50 Solarsiedlungen in Nordrhein-
Westfalen" bereits Erfolge erzielt werden.

Als Bestandteil der nordrhein-westfalischen Energie- und Klimaschutzstrategie
sollen mit dem neuen Projekt "100 Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-
Westfalen" die warmebedingten CO,-Emmissionen in Wohnsiedlungen weiter
konsequent reduziert werden. Hierftr kdnnen alle Technologien, die zur CO,-
Einsparung geeignet sind, eingesetzt werden. Planer und Investoren haben da-
durch die Freiheit, aus einer groRen Bandbreite innovativer Gebaudestandards
und Versorgungsvarianten auszuwahlen.

Im vorliegenden Planungsleitfaden werden Anforderungen und Empfehlungen
fur die Klimaschutzsiedlungen dargestellt. Die zulassigen CO,-Emissionen liegen
beim Neubau in Abhangigkeit vom Gebaudetyp etwa 50 - 60 % unter den Werten,
die sich fur Referenzgeb&aude entsprechend der EnEV 2009 ergeben.

Auch wenn es bei den Klimaschutzsiedlungen schwerpunktméafig um die Vermei-
dung von CO,-Emissionen geht, sollen sich diese Uiber das innovative Energiekon-
zept hinaus durch besondere stadtebauliche und soziale Qualitaten auszeichnen.
Ziel ist es, umweltvertragliches Bauen als einen wichtigen Bestandteil einer nach-
haltigen Siedlungsentwicklung zu férdern.
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2 Ubersicht der Anforderungen und
Empfehlungen

Vorbemerkungen/Erlauterungen:

Die folgenden Kapitel 2.1. bis 2.3. bieten einen kurzen Uberblick tiber die
grundsatzlich zu erfiillenden energetischen, gestalterischen, stadtebaulichen,
sozialen und 6kologischen Anforderungen.

In Kapitel 3 und 4 werden anschlieBend detailliert die stadtebaulichen Rahmen-
bedingungen und die Vorgaben fur die Gebaudeplanung erlautert.

Zusatzlich werden Empfehlungen gegeben, die die gewilinschten Qualitaten
einer Siedlung beschreiben, jedoch nicht zwingend umgesetzt werden mussen.
Diese sind hellgelb unterlegt.

Sofern Anforderungen oder Empfehlungen nur fir Neubauten oder nur fur Be-
standssanierungen gelten, wird darauf im Text jeweils gesondert hingewiesen.
Eine Checkliste der Anforderungen und Empfehlungen befindet sich im Anhang
unter 7.1.

2.1 Anforderungen Energie
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2.2 Anforderungen Gestaltung

Um im Rahmen dieses Projektes Siedlungen zu entwickeln, die nicht nur einen
hohen energetischen Standard erftillen, sondern dariiber hinaus auch langfristig
hervorragenden Wohn- und Lebensraum bieten, werden neben energetischen,
Okologischen und sozialen Vorgaben auch Anforderungen an die Gestaltung ge-
stellt. Die Gestaltung soll die Identitatsentwicklung der Siedlung unterstttzen.

Folgende Grundprinzipien zur Sicherung einer Gestaltungsqualitat der Klima-
schutzsiedlungen sollten eingehalten werden:
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2.3 Anforderungen Stadtebau

Uber die Anforderungen an die energetischen Standards und an die Gestaltung
hinaus gelten fur die Klimaschutzsiedlungen auch stadtebauliche, 6kologische
und soziale Anforderungen und Empfehlungen. Zu berticksichtigen sind daher
auch folgende Punkte:

B Die Lage und Infrastruktur der Klimaschutzsiedlung sowie die stéddtebaulichen
Standortfaktoren der vorgesehenen Flache

Okologische Anforderungen an die Flachennutzung der Klimaschutzsiedlung

Soziale Aspekte der Siedlung insgesamt und der Planung der einzelnen
Gebaude und Einrichtungen der Klimaschutzsiedlung
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Ziel ist es, das klimagerechte Bauen nicht nur in Einzelbauten, sondern verstarkt
im Siedlungsbau voranzubringen und umzusetzen. Damit ein Siedlungsbild nach
aufBen sichtbar wird, wurden MindestgréfRen festgelegt.

Im Rahmen der stadtebaulichen Planung sind eine Stidausrichtung der Gebzude
und eine Minimierung von Verschattungen sinnvoll. Neben méglichen Energie-
gewinnen fuhrt ein derartiger Stadtebau auch zu Gebauden, die eine hervorra-
gende Aufenthaltsqualitat mit hellen und sonnigen Wohnraumen bieten.

Fir das energiesparende Bauen ist die Kompaktheit der Baukdrper von grof3er
Bedeutung. Auch dieser Aspekt soll bereits bei der stadtebaulichen Planung mit
berilicksichtigt werden.

Um das Ziel der Klimaschutzsiedlungen nicht durch erhéhte CO,-Emissionenim
Verkehrsbereich zu gefahrden, ist es erforderlich, auch in diesem Bereich die
Mbglichkeit zum Klimaschutz bereits in der Planung festzulegen.
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3 Stadtebauliche Planung

Auf stadtebaulicher Ebene werden zunachst Empfehlungen fir die rédumliche
Lage einer geplanten Klimaschutzsiedlung gegeben. Des Weiteren werden flr
die stadtebaulichen Entwirfe energetische Anforderungen und Empfehlungen
dargestellt. Dies betrifft sowohl die solarenergetischen Aspekte als auch die
ErschlieBung der Siedlung. Dartiber hinaus sollen die Entwurfe fur eine Klima-
schutzsiedlung auch in 6kologischer und sozialer Hinsicht einen hohen Standard
erftllen.

Die Hinweise im gesamten Kapitel 3 "Stadtebauliche Planung" gelten in erster
Linie fur den Neubaubereich, da im Bestand in der Regel keine entsprechenden
Anderungen mehr vorgenommen werden kénnen. Es sollte aber auch fir Be-
standssanierungen die Méglichkeit von Verbesserungen z.B. durch Wohnum-
feldmaBnahmen gepruft werden.

3.1 Standortwahl

Die Standortwahl berticksichtigt die 6kologischen Faktoren Boden, Wasser, Tiere
und Pflanzen, Klima sowie Larm. Daneben werden Anforderungen an die stadte-
baulichen Standortfaktoren, die Verkehrsanbindung und die Lage zu Versorgungs-
einrichtungen gestellt.

3.1.1 Okologische Standortfaktoren

Boden

Hinweise und Erlauterungen zum Schutz von Béden enthélt die Broschure des
Umweltministeriums "Schutzwiirdige Boden in Nordrhein-Westfalen" (2007)
sowie das Landesbodenschutzgesetz NRW und das Landschaftsgesetz NRW.

Wasser

Wasserschutzgebiete sollten zum Schutz des Grundwassers nicht in die Standort-
wahl fur eine Klimaschutzsiedlung einbezogen werden. Aus 6kologischen, bau-
technischen und Kostengriinden sollten auch Standorte mit geringen Grundwas-
serflurabstanden ausgeschlossen werden.

Tiere und Pflanzen

Im Sinne des Naturschutzes sollten Landschaftsschutzgebiete, Wald- und Auenbe-
reiche nicht bebaut werden. Der Abstand zu Naturschutzgebieten sollte mindes-
tens 100 m, der zu Waldrédndern mindestens 50 m betragen.

Klima

Empfehlung:

B Vermeidung von Standorten, die vorhandene klimatische Ausgleichsfunktio-
nen beeintrachtigen konnten (Kaltluftentstehung, Kaltluftfluss, Luftrege-
neration, Klimaoasen)

Erlauterung:

Dicht bebaute und hoch versiegelte Stadtbereiche (Blockbebauung, Stadtzentren,
Industriegebiete, etc.) sind als klimatische Belastungsraume auf die verbessernde
Wirkung klimatischer Ausgleichsraume angewiesen. Kaltluftentstehungsgebiete
und Luftregenerationsgebiete, die in einem funktionalen Zusammenhang mit
einem Belastungsraum stehen, sollten von einer Bebauung freigehalten werden
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und sind daher fur eine Klimaschutzsiedlung ungeeignet. Gleiches gilt in beson-
derem MafRe fur Kaltluftleitbahnen und Frischluftschneisen. Innerstédtische
Grunflachen, die eine Funktion als Klimaoase flir die umgebende Bebauung
ausUlben, sind ebenfalls nicht als Standort einer Klimaschutzsiedlung geeignet.
Die Bewertung der beschriebenen Funktionen kann anhand vorhandener Unter-
lagen oder anhand einer planungsbezogenen klimaodkologischen Untersuchung
erfolgen.

Empfehlung:
B \Vermeidung von Standorten in wind- und bioklimatisch ungtinstiger
Lage: Kuppenlage, Muldenlage, Nordhanglage

Erlauterung:

Die gelandeklimatischen Verhaltnisse der flr eine Klimaschutzsiedlung vorgesehe-
nen Flache beeinflussen sowohl den zu erwartenden Heizenergieverbrauch der
Gebaude als auch die bioklimatischen Bedingungen im Siedlungsbereich und
damit die Nutzungsqualitat der Freiraume.

Standorte im Bereich nachtlicher Kaltluftsammelgebiete, also in Geldandemulden
und Senken, fuhren zu einer Erh6hung des Heizenergiebedarfs. In gegliedertem
Gelande sind die temperaturbegtinstigten stidost- bis stidwestorientierten Halbho-
henlagen vorzuziehen und Nordhanglagen zu vermeiden.

Die Windverhaltnisse des Standortes beeinflussen ebenfalls sowohl den Heizener-
giebedarf der Gebaude als auch die bioklimatische Qualitat des Siedlungsfrei-
raums. Bei der heutigen winddichten Bauweise spielt der Warmeverlust durch
unerwlnschten windinduzierten Luftwechsel nur noch eine geringe Rolle. Die
Transmissionswarmeverluste der Gebdudeoberflachen nehmen jedoch mit der
Windgeschwindigkeit zu. Windexponierte Siedlungsstandorte auf offenen
Geléndekuppen sind daher zu vermeiden, zumal hier in bioklimatischer Hinsicht
mit Zugerscheinungen durch Dusenwirkungen in Bebauungslicken und Durch-
ldssen gerechnet werden muss.

Larm

Empfehlung:

B Um eine hochwertige Wohn- und Aufenthaltsqualitat sicherzustellen, sollten
die Richtwerte der geltenden Larmschutzverordnung méglichst unter-
schritten werden. Bei Bedarf sollten geeignete MaBnahmen vorgesehen
werden, die auch den Larmschutz der AuBenraume mit einbeziehen.

3.1.2 Stéadtebauliche Standortfaktoren

Empfehlung:
B Priufung der Méglichkeiten zur Wiedernutzung friiher bereits baulich
genutzter Flachen

Erlauterung:

Jede neue Flacheninanspruchnahme durch Siedlungen bedeutet die Beanspru-
chung nicht erneuerbarer Ressourcen. Daher sollte zunachst geprtft werden,
inwieweit Flachen, die bereits einer Nutzung unterlagen, als Standort genutzt
werden kénnen.
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Empfehlung:
B Anbindung an vorhandene Bebauung

Erlauterung:

Die Anbindung an vorhandene Bebauung ermdoglicht eine bessere funktionale
stadtraumliche Integration als ein neues Wohngebiet auf der "griinen Wiese".
Dies bezieht sich beispielsweise auf die Nutzung von Wohnfolgeeinrichtungen,
wie Sportflachen, Schulen usw. Zusatzliche Verkehrsstrome sollen vermieden
werden.

3.1.3 Verkehrsanbindung

Anforderung:
B Gute Anbindung an den Offentlichen Personennahverkehr

Erlauterung:
Zunehmender Kraftfahrzeugverkehr ist mit hohen Belastungen fiir die Umwelt
verbunden. Fiir StraBen und Stellplatze werden erhebliche Fldchen benétigt, die
damit fur andere Freiraumfunktionen nicht mehr zur Verfligung stehen. Dartiber
hinaus verursacht der motorisierte Verkehr hohe CO,- und andere Schadstoff-
Emissionen.

Um eine hohe individuelle Mobilitat zu garantieren, ohne die Ziele der Klimaschutz-
siedlung zu gefahrden, ist eine gute Anbindung an den OPNV erforderlich. Die
Nutzung des 6ffentlichen Nahverkehrs anstelle des Autos ist nur sinnvoll méglich,
wenn Haltestellen mit Linien in entsprechender Taktdichte und eine Anbindung
an das Uberortliche Netz in guter Erreichbarkeit vorhanden sind.

3.1.4 Versorgung

Anforderung:
B Gute Anbindung an Infrastruktureinrichtungen

Erlauterung:

Infrastruktureinrichtungen, wie beispielsweise Kindergérten, Schulen und Versor-
gungsmoglichkeiten fur den taglichen Bedarf, die zu Fu3 oder mit dem Fahrrad
erreichbar sind, reduzieren einerseits das Verkehrsaufkommen, andererseits
verringert sich der tagliche Zeitbedarf flir Fahrten und Besorgungen. Gerade fur
altere Menschen bietet sich dadurch auch die Moéglichkeit, Besorgungen zu
erledigen, ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Zudem darf die Funktion
solcher wohnungsnahen Versorgungseinrichtungen im Hinblick auf soziale
Kontakte nicht unterschéatzt werden.

3.2 Energetische Anforderungen und Empfehlungen (Stéadtebau)

Die stadtebauliche Planung kann die Grundvoraussetzungen fur energieeffizientes
und solares Bauen schaffen und dadurch mit geringem Aufwand tGber Jahrzehnte
Energiekosten einsparen. Die Bedeutung der passiv-solaren Energiegewinne und
damit auch des klimagerechten Bauens fir die Reduzierung des Energiever-
brauchs und der damit verbundenen Emissionen von Geb&uden ist unbestritten.
Die passive Nutzung der Sonne dient neben dem Aspekt der Energieeinsparung
auch einer deutlichen Steigerung der Wohnqualitat. Es entstehen helle, Licht
durchflutete Raume, die ein erhéhtes Wohlbefinden fordern.



12

Jahres-Heizwarmebedarf
[kWh/m?2a]

3. Stadtebauliche Planung

Vor der Optimierung der einzelnen Gebaude missen diese Aspekte jedoch bereits
auf stadtebaulicher Ebene beriicksichtigt werden. Bei der Entwicklung der stadte-
baulichen Strukturen sollte daher sichergestellt werden, dass die Orientierung

der Gebaude zur Sonne und die Vermeidung von Verschattungen moglichst gro3e
solare Eintrage erméglicht. In Neubaugebieten hat die Stadtplanung somit ent-
scheidenden Einfluss auf die Moglichkeit des solaren Bauens und den Energie-
verbrauch der spater realisierten Gebaude.

3.2.1 Ausrichtung der Gebaude

Fur die passive Nutzung der Solarenergie ist die Stellung der Gebaude zur Sonne
entscheidend. Die Ausrichtung der Wohnraume (Hauptfassade) nach Staden
fahrt zu hohen passiv-solaren Eintragen. Eine unglinstige Orientierung der
Hauptfassade muss evtl. durch erhéhte WarmeschutzmaBnahmen ausgeglichen
werden, um die Anforderungen an den Heizwarmebedarf zu erfillen. Dies gilt
insbesondere fuir Gebaude mit einem hohen A/V-Verhéltnis wie z.B. freistehende
Einfamilienhduser. Durch eine von vornherein gut durchdachte Planung kénnen
kostenintensive AusgleichmaBnahmen bereits frihzeitig verhindert werden. Sie
ist somit eine der Grundvoraussetzungen fur kosteneffiziente Geb&ude.

Anforderung (Neubau):
B Abweichung der Gebaude von der Stidausrichtung im Mittel kleiner 45°

Erladuterung:

Die Abweichung der Hauptfassade eines Geb&udes (Wohnraume) von der Stidori-
entierung soll im Mittel nicht mehr als 45° betragen, da in diesem Bereich die
Verluste an solarer Einstrahlung relativ gering sind. Falls diese Empfehlung
aufgrund stadtebaulicher Gegebenheiten nicht eingehalten werden kann, muss
dies entsprechend begrtindet werden.

Drehung um * 45° ist unkritisch,
—|danurca.5% Mehrverbrauch f - ——-—-—-—-—-—-———— — — — -

° o ° X o o ° o 3 o o ° >
S O & & .9 S N O S O O S
LA N T Ol S SO
Oe

Drehung des Gebdudes aus der Siidrichtung © Wortmann & Scheerer

Abbildung 3-1: Jahres-Heizwarmebedarf eines aus der Stidrichtung gedrehten
Gebaudes mit einem Fensterflachenanteil von 70 % im Stiden

be/z. auf

Energiemehrverbrauch (

optimal Siid)
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3.2.2 Vermeidung von Verschattungen

Die Vermeidung von Verschattungen stellt in der Regel die kostenglinstigste
Moglichkeit zur Energieeinsparung dar. Neben einer giinstigen Orientierung der
Gebaude sollten daher die Abstéande der Gebaude innerhalb einer Siedlung und
zu Bestandsgebauden optimiert werden. Auch der Abstand von Baumen zu den
Gebéuden sollte beachtet werden.

Anforderung (Neubau):
B Einstrahlungsverluste durch Orientierung, Verschattung und Topographie
maximal 20 %

Erlauterung:

In dicht besiedelten Regionen kommt es haufig zu Verschattungen der Gebaude
untereinander, welche die solaren Eintrage reduzieren. Teile der Fassade stehen
als "Sonnenfalle" nicht mehr zur Verfigung. Hier ergibt sich eine Herausforderung
fur die stadtebauliche Planung, legt sie doch die Héhen der Gebdude und auch
die Abstande fest.

Notwendige Abstandsforderungen stehen den stadtebaulichen Anforderungen
nach Flachen sparendem Bauen haufig entgegen. Auch die Dachformen wie
Flachdach, Satteldach oder Pultdach verandern das Abstandserfordernis. Insofern
ist es wichtig, eine Planung derart auszuftihren bzw. zu entwickeln, dass sowohl
stadtebauliche Qualitaten als auch energetische Anforderungen Beriicksichtigung
finden.

Als tberschlagige Orientierung fir die Planung von verschattungsarmen Sied-
lungen kann fur einfache stadtebauliche Strukturen (z.B. stidorientierte Zeilen-
bebauung) der Quotient aus dem Abstand der Schatten werfenden Kante von
der betrachteten Gebaudefassade zur Hohe der Verschattungskante dienen (s.
Abbildung 3-2). Dieser sollte groB3er als 2,7 sein.

verschattendes
Gebaude
A
verschattetes
Gebaude
A/H =27
H = Ho6he der
Verschattungskante
\ 4
< >

A = Abstand der Verschattungskante von dem verschatteten Gebaude

Abbildung 3-2: Erlauterung zur Uberschlagigen Abstandsanforderung

Der maximale Einstrahlungsverlust soll im Mittel fur alle Gebaude einer Siedlung
einen Wert von 20 % nicht Gberschreiten. Zum Nachweis der Einhaltung dieses
Wertes wird empfohlen eine solarenergetische Prifung mit einem geeigneten

Simulationsprogramm (z.B. Solcity, Gosol oder TAS, s. Anhang 7.4) durchzufthren.
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Bewertung der Ergebnisse nach dem SOLCIS-Verfahren

Aus Grunden der Vergleichbarkeit von Ergebnissen verschiedener Simulations-
programme wird zur Bewertung einer stadtebaulichen Struktur ein Standardver-
fahren, das von Wortmann & Scheerer entwickelte SOLCIS-Verfahren (SOLCIS
steht far "Solare Calculation im Stadtebau") festgelegt.

Da der stadtebauliche Entwurf den ersten Schritt im Planungsablauf fur eine
Siedlung darstellt, konnen zu diesem Zeitpunkt zwar Aussagen zur Lage und
Hohe der Gebaude, jedoch in der Regel noch keine weiteren konkreten Angaben
z.B. zum Dammstandard und zur GréRe und Anordnung von Fenstern gemacht
werden. Daher lassen sich auch noch keine Aussagen zu den realen Einstrah-
lungsverlusten der errichteten Gebaude machen. Die tatséchlich nutzbaren
solaren Gewinne sind von der GroBe und Qualitat der Fenster und von dem
Dammstandard und der Speicherfahigkeit des Gebaudes abhangig.

Das SOLCIS-Verfahren tragt dem Umstand Rechnung, dass eine stadtebauliche
Struktur bereits in der Entwurfsphase bewertbar sein muss. Ein Gebaudeplan
existiert hier noch nicht. Die Bewertungstiefe muss daher geringer sein.

Bei dem SOLCIS-Verfahren handelt es sich nicht um ein Computerprogramm,
sondern vielmehr um ein Berechnungsverfahren, das auf die Ergebnisse der
Simulation angewendet wird. Im Folgenden wird das Verfahren erlautert.

Die moglichst stidorientierte langste Fassade eines Gebaudes wird als Energie-
gewinnfassade bezeichnet. Diese befindet sich immer vor den Wohnrdumen des
Gebaudes, da dort die passiv-solaren Gewinne genutzt werden sollen.

Nachdem fiir jedes Gebaude die Energiegewinnfassade festgelegt wurde, erfolgt
die eigentliche Bewertung des stadtebaulichen Konzeptes mittels Computersi-
mulation unter Beriicksichtigung von Orientierung, Verschattung und Topographie.
Far die jeweilige Energiegewinnfassade jedes Gebaudes im Bebauungsgebiet
wird die Einstrahlung pro Quadratmeter Fassadenflache berechnet:

dovt = Qovr/ As

mit

Qovt = Einstrahlung auf die Energiegewinnfassade unter Bertcksichtigung von
Orientierung, Verschattung und Topographie

Ar = Flache der Energiegewinnfassade

Das Berechnungsergebnis wird anschlieBend auf die maximal mogliche Einstrah-
lung pro Quadratmeter Fassadenflache q..x €iner unverschatteten, exakt std-
orientierten, senkrechten Fassade bezogen. Dieser Maximalwert ist von dem
jeweiligen Rechenalgorithmus des verwendeten Simulationsprogramms und von
den zugrundeliegenden Wetterdaten sowie von der Dauer des Berechnungszeit-
raums abhangig. Als Berechnungszeitraum wird die Zeit vom 1. November bis
31. Méarz festgelegt. Diese verkurzte Heizperiode berlicksichtigt den geforderten
hohen Dammstandard der Gebaude. Durch den Bezug auf den Maximalwert
ergibt sich die fur die Bewertung herangezogene solarenergetische Kennzahl
SF1. Diese gibt den spezifischen Einstrahlungsverlust bedingt durch die Orien-
tierung, Verschattung und Topographie an und ist somit ein Maf3 fur das passiv-
solare Potenzial.
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Qovr 7/ Ar
SF1 =100x l-—— [%]

dovT

Die Kennzahl SF1 soll auch als Mittelwert fiir das gesamte Bebauungsgebiet
berechnet werden. Der Mittelwert wird mit der Einstrahlung QOVT sowie den
Fassadenflachen jedes Gebdudes wie folgt gebildet:

Qovr1 + Qovr2 +..- + Qovm

Ar1 + Apx + ... + ARy
SFlnittet =100 x| 1 - [%]

qmax

Verschattung durch Vegetation

Empfehlungen:

B Vermeidung von Verschattung durch Vegetation

B Detaillierte Planung des 6ffentlichen Grlins

B Geeignete Vorgaben fir Bepflanzung in Privatgarten

Erlauterung:

Ahnliche Aspekte gilt es bei der Planung von Griinflachen bzw. fiir Festsetzungen
von Bepflanzungen auf den Grundstlicken zu beachten. Die Vegetation kann je
nach Art, Hohe und Umfang zu erheblichen Verschattungen fiihren, falls sie zu
nah an den Energie gewinnenden Sudfassaden platziert wird. Dies gilt auch bei
der Verwendung Laub abwerfender Baume. Hierdurch ergibt sich zwar eine
deutliche Verminderung der Verschattung im Winter, die aber dennoch nicht
unterschatzt werden sollte. Es ist somit auf die richtige Wahl und Platzierung
der Pflanzen zu achten.

15
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3.2.3 Kompaktheit

Anforderung (Neubau):
B Mittleres A/V-Verhaltnis der Siedlung nicht héher als 0,65 m-!

Erlauterung:

Neben den solarenergetischen Aspekten ist die Kompaktheit der Baukérper fir
energiesparendes Bauen von Bedeutung. Weniger kompakte Gebaude, wie zum
Beispiel freistehende Einfamilienhauser, verbrauchen auf ihre Nutzflache bezogen
wesentlich mehr Energie als z.B. der Geschosswohnungsbau. Neben der Art der
Gebéaude gibt es weitere Faktoren, die Einfluss auf die Warme tbertragende Hull-
flache haben. Es seien hier beispielsweise Vorgaben der Bauleitplanung genannt,
die zu einem Versatz von Reihenhdusern untereinander ftihren. Die "Auflockerung"
ist mit einem teils erheblichen Energiemehrverbrauch bei gleichbleibendem
Wohnraum verbunden. Die Stadtplanung ist daher aufgerufen, kompakte Struk-
turen zu entwickeln, die beim flachensparenden Bauen ohnehin erforderlich sind.

Die "Kompaktheit" (A/V-Verhaltnis, siehe Energieeinsparverordnung) einer
gesamten Siedlung wird nachgewiesen, indem die Summe aller Hullflachen durch
die Summe aller Volumina dividiert wird. Ein Wert von 0,65 m darf nicht tUber-
schritten werden.

3.3 ErschlieBung

Empfehlungen:
B Sparsame VerkehrserschlieBung:
Verkehrsflachenanteil fir den motorisierten Verkehr maximal 10 %
B Maximal 1 Stellplatz je Wohneinheit
Ausbau der Straf3en als Spielstral3en, kein Durchgangsverkehr
B Reduzierung der StraBRenbreite auf das fuir Versorgungsfahrzeuge
notwendige Minimum

Erlduterung:

Aufgrund des hohen Stellenwertes, den der motorisierte Individualverkehr mittler-
weile erlangt hat, ist der Flachenbedarf auch ftr den ruhenden Verkehr erheblich
gestiegen. Dies ist zu Lasten sonstiger Freiraumanspriche geschehen. Bei einer
Reduzierung der Abhdngigkeit vom Auto, beispielsweise durch Anbindung an
FuB- und Radwege und an den 6ffentlichen Personennahverkehr, kénnen auch
die fur den motorisierten Individualverkehr benétigten Flachen verringert werden.
Dies gilt sowohl furr die Stra3en als auch fur die Stellplatze. Um auch im &ffentlichen
StraBenraum Aufenthaltsqualitéten zu erreichen und Spielméglichkeiten zu
schaffen, sollte Durchgangsverkehr vermieden werden und die Fahrbahnbreite
minimiert werden.
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3.4 Okologische Planungsaspekte
3.4.1 Flachensparendes Bauen

Empfehlungen:

B Maximale durchschnittliche Grundstucksflachen von 400 m2 bei
Einfamilienhausern

B GFZ nicht unter 0,8 bei Geschosswohnungsbau

B Maximal 4 Vollgeschosse

Erlduterung:

Flachensparendes Bauen ist eine unverzichtbare Voraussetzung fir die Schonung
der Umwelt und den Erhalt unbebauter Gebiete. Bei Geschossflachenzahlen
zwischen 0,6 und 1,0 ist der Siedlungsflachenverbrauch pro Einwohner deutlich
geringer als bei Einfamilienhausbebauung. Bei starkerer baulicher Verdichtung
(gréBer 1,0) nimmt dieser Effekt wieder sehr stark ab.

3.4.2 Vegetation

Empfehlungen:

B Verwendung standortgerechter heimischer Pflanzen fir die 6ffentlichen
Freiflachen

B Begriunung von Stellplatzflachen

Erlauterungen:

Um eine nachhaltige Begrtinung 6ffentlicher Freiflachen sicherzustellen, ist die
Auswahl standortgerechter Geholze und Pflanzen notwendig. Aus 6kologischer
Sicht sind heimische Pflanzen zu bevorzugen, da sie Lebensraum fiir eine groRere
Anzahl von Tieren bieten.

Eine Begrunung der Stellplatze tragt zur Gliederung der versiegelten Flachen
bei. Sie hilft, Uberschaubare Rdume zu bilden und zu betonen. Wichtige Punkte
sind auBerdem die Beschattung der Flachen sowie die Staubbindung.

3.5 Soziale Aspekte

Beim Entwurf einer Klimaschutzsiedlung sind auch soziale Aspekte von Bedeu-
tung. Die Spanne reicht dabei von einer alten-, kinder- und behindertengerechten
Konzeption der Siedlungsfreiraume tber die Bertcksichtigung von Gemein-
schaftseinrichtungen bis hin zur méglichst friihzeitigen Beteiligung der spateren
Bewohner.

Empfehlungen:

B Trennung von 6ffentlichen, halboffentlichen und privaten Freirdumen

B Vielfaltige Nutzbarkeit von Flachen

B Einbeziehung der spateren Nutzer mit Beginn des Planungsprozesses
(Broschuren, Vortrage, begleitende Betreuung, etc.)
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Erlauterungen:

Um eine intensive Nutzung der &ffentlichen, halbéffentlichen und privaten Freirau-
me zu gewahrleisten, muss der jeweilige soziale Raumcharakter klar erkennbar
sein.

Zu den privaten Flachen z&hlen neben Balkonen und Terrassen auch die haus-
und wohnungsbezogenen Gérten. Sofern diese nicht direkt vom Wohnbereich
aus zugéanglich sind, mussen sie gut in das Umfeld eingebunden sein, damit sie
genutzt werden.

Halboffentliche Flachen sind beispielsweise Blockinnenhofe. Sie muissen klar ge-
gliedert sein. ErschlieBungs- und Aufenthaltsfunktion missen fir jeden erkennbar
sein. Ihre Gestaltung sollte eine vielfaltige Nutzbarkeit gewahrleisten.

Will man Akzeptanz und Mitwirkung, welche gerade beim energiesparenden und
okologischen Bauen unumgénglich sind, erreichen, so missen die spateren
Nutzer frihzeitig in die Planung einbezogen werden. Dies beginnt bei Informati-
onen durch Broschiiren und Vortrage und reicht bis zu einer begleitenden
Betreuung und Beratung, beispielsweise zu energetischen Fragestellungen oder
zur Verwendung von Materialien.
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4 Gebaudeplanung

Das Ziel des Projektes "100 Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-Westfalen" ist
es, die warmebedingten CO,-Emissionen von Wohngebauden zu minimieren und
damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Auf der Grundlage technischer und 6konomischer Berechnungen wurde der
obere Grenzwert der CO,-Emissionen fur Neubauten auf 9 kg/m2a und fur
Sanierungen auf 12-15 kg/m?2a festgelegt. Damit liegen die CO,-Emissionen z.B.
einer Doppelhaushalfte in einer Klimaschutzsiedlung etwa 60 % unter der
entsprechenden Referenzvariante nach der EnEV 20009.

Das mittelfristige Ziel wird dartiber hinaus ein vollstandiger Ausgleich der durch
Heizung und Warmwasserbereitung entstehenden CO,-Emissionen sein. Es sollte
in jedem neuen Projekt gepruft werden, ob dies durch den Einsatz erneuerbarer
Energien erreicht werden kann.

Generell ist es erforderlich, die Gebaudeplanung zunachst auf einen moéglichst

geringen Energiebedarf auszurichten. Dieser geringe Bedarf sollte dann weitge-
hend durch regenerative Energien gedeckt werden.

Klimaschutzsiedlung - 9
KfW Effizienzhaus 55 -. 13
KfW Effizienzhaus 70 --l 17
EnEV 2009 ---- 24
oo |
5 10 15 20 25 30 35

CO,-Emissionen [kg/mz2a]

40

Abbildung 4-1: Vergleich der CO,-Emissionen fur eine Doppelhaushalfte
(Neubau) bei unterschiedlichen Gebdudestandards
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4.1 Energetische Anforderungen und Empfehlungen (Gebaude)

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) fasst den Dammstandard des Gebaudes
und die fur die Warmeerzeugung vorgesehene Anlagentechnik in einer priméarener-
getischen Gesamtbilanz zusammen. Es wird der Energiebedarf flir die Beheizung
eines Gebaudes und fur die Brauchwassererwarmung ermittelt und unter Bertick-
sichtigung der vorgesehenen Anlagentechnik mit Hilfe von Priméarenergiefaktoren
bewertet.

Das Projekt "100 Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-Westfalen" geht noch
einen Schritt weiter und nimmt eine direkte Ermittlung der CO,-Emissionen vor.
Nach dem Verfahren der EnEV wird z.B. die Beheizung eines Gebaudes mit Erdgas
oder Heizél mit den Primérenergiefaktoren von jeweils 1,1 gleich bewertet.
Vergleicht man hingegen die CO,-Emissionen, ergibt sich eine andere Bewertung:
Die CO,-Emissionen bei Einsatz von Heizél liegen mit 0,310 kg CO,/kWh um ca.
40 % hoher als bei Einsatz von Erdgas mit 0,221 kg CO,/kWh (Quelle: GEMIS
4.5).

Einen nicht unerheblichen Anteil an den CO,-Emissionen im privaten Haushalt
hat der Haushaltsstromverbrauch z.B. fur Beleuchtung, Haushaltsgerate und
Kommunikation. Da die Héhe dieses Verbrauchs durch bauliche MaBnahmen
aber nur zu einem sehr geringen Teil beeinflussbar ist, werden diese CO,-
Emissionen nicht in die Berechnungen einbezogen. Es wird jedoch bei Klima-
schutzsiedlungen dringend empfohlen, auf eine Minimierung des Haushalts-
stromverbrauchs hinzuwirken. Empfehlungen zu méglichen MaBnahmen befinden
sich im Kapitel 4.1.4.

4.11 Maximale CO,-Emissionen in Neubausiedlungen

Anforderung (Neubau):

B Maximal zulassige spezifische CO,-Emissionen fur Heizung, Luftung und
Warmwasser inkl. Verlusten und Hilfsenergien (ohne Haushaltsstrom)
9 kg CO,/m?2a

Erlauterung:

Der Grenzwert von 9 kg CO,/m2a wurde auf der Basis von Berechnungen und
Sensitivitatsanalysen fur ausgewahlte Referenzgeb&ude unter Berticksichtigung
der finanziellen und energetischen Auswirkungen festgelegt. Darin enthalten
sind die Emissionen fur Heizung, Warmwasser, Hilfsenergie (inkl. Laftung) und
die entsprechenden Energieverluste fur Erzeugung, Verteilung, Speicherung und
Warmetbergabe.

4.1.2 Maximale CO,-Emissionen in Bestandssiedlungen

Anforderung (Bestand):

B Maximal zulassige spezifische CO,-Emissionen fir Heizung, Luftung und
Warmwasser inkl. Verlusten und Hilfsenergien (ohne Haushaltsstrom)
A/V < 0,5: 12 kg CO,/m2a
A/V 2 0,5: 15 kg CO,/m?2a

Erlauterung:

Bei der Festlegung der Grenzwerte fur Bestandssiedlungen wurden Erfahrungs-
werte aus Solarsiedlungsprojekten im Bestand sowie Ergebnisse aus Sensitivi-
tatsanalysen flr reprasentative Referenzgebaude beriicksichtigt. Da bei
Bestandsgebauden die Kompaktheit (das A/V-Verhaltnis) vorgegeben ist und
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diese einen erheblichen Einfluss auf die spezifischen Energiekennwerte hat
wurden far den Bestand zwei unterschiedliche Grenzwerte festgelegt.

4.1.3 Heizwdrmebedarf/Warmedammstandard

Der Dammstandard ist ftir den Energieverbrauch eines Gebaudes tber Jahrzehnte
hinweg eine bestimmende GroBRe. Fur eine zukunftsorientierte, nachhaltige Bau-
weise, wie sie in den Klimaschutzsiedlungen gefordert wird, muss daher insbeson-
dere dem Dédmmstandard der Gebaude erhéhte Aufmerksamkeit gewidmet
werden. In der EnEV wird dies zwar durch die Anforderung fiir den spezifischen,
auf die Warme Ubertragende Gebaudehullflache bezogenen Transmissions-
warmeverlust H'; (mittlerer U-Wert aller Umfassungsflachen eines Gebaudes)
berilicksichtigt — die geforderten maximal zulassigen Grenzwerte sind jedoch
relativ hoch. Fur die Gebaude einer Klimaschutzsiedlung wird daher ein dartiber
hinaus gehender Mindestddmmstandard und eine Begrenzung des Heizwérme-
bedarfs gefordert.

Der angegebene Jahresheizwarmebedarf Qy bezieht sich dabei auf die beheizte
Wohnflache (Energiebezugsflache Agg nach PHPP) und nicht auf die in der EnEV
als BezugsgroBe dienende gréBRere Nutzflache Ay.

Anforderung (Neubau):

B Passivhaus (Heizwarmebedarf Qy maximal 15 kWh/m?2a)
oder

B "3-Liter-Haus" (Heizwarmebedarf Q4 maximal 35 kWh/mz2a)

Erlduterung:

Eine vorbildliche Begrenzung des Heizwarmebedarfs stellen energetische Stan-
dards vom "3-Liter-Haus" bis hin zum Passivhaus dar. Beide Gebdudequalitaten
stellen hohe Anforderungen an die Planung, den Dammstandard und die Bauaus-
fuhrung.

Der Begriff des "3-Liter-Hauses" wurde gepragt, weil der Verbrauch etwa 3 Litern
Heizol pro Quadratmeter Wohnflache im Jahr entspricht. Entsprechend darf der
Jahresheizwarmebedarf Q,, eines Gebaudes einen Wert von 35 kWh/m2a nicht
Uberschreiten. Fir die Beheizung wird noch eine konventionelle Heizungsanlage
bendétigt, auch wenn die Heizflachen sehr klein ausfallen. Der Einsatz einer Lif-
tungsanlage mit Warmertckgewinnung ist aus energetischen und hygienischen
Grinden (ausreichender Luftwechsel) sinnvoll.

Das Passivhaus stellt eine konsequente Fortfiihrung des Gedankens der Energie-
einsparung dar. Eine hocheffiziente Liftungsanlage mit Warmerickgewinnung
ist hier auf jeden Fall erforderlich. Im Gegensatz zum "3-Liter-Haus" kann in der
Regel auf eine Heizungsanlage im klassischen Sinne verzichtet werden. Die
bendtigte Heizwarme kann z.B. Uber die Zuluft zugeftihrt werden. Den bei der
Heizungsanlage eingesparten Kosten stehen beim Passivhaus Mehrkosten z.B.
fur passivhaustaugliche Fenster mit 3-Scheibenverglasung und hoch warmege-
dammten Fensterrahmen gegentber, auf die bei entsprechender Planung beim
"3-Liter-Haus" verzichtet werden kann. Flr Passivhauser gilt eine Begrenzung
des Jahresheizwarmebedarfs auf maximal 15 kWh/m?2a.
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Transmissionswarmeverlust H'; in Neubausiedlungen
Um die Anforderungen hinsichtlich des Heizwarmebedarfs zu erftllen, sind
mindestens die folgenden Transmissionswerte erforderlich.

Anforderungen (Neubau):
B EFH, DHH, RH: H'r max = 0,32 W/m2K
H MFH: H's nax = 0,35 W/m2K

Erlauterung:

Bei der Berechnung von H'; ist zu berticksichtigen, dass der Fensterflachenanteil
eines Gebéaudes starken Einfluss auf die Hohe des sich ergebenden Wertes hat,
da der U-Wert der Fenster deutlich tber denen von AuBenwand, Bodenflachen
und Dachflachen liegt. Dies fuihrt dazu, dass mit sinkendem Fensterflachenanteil
die Grenzwerte leichter einzuhalten sind, der Dammstandard der Uibrigen Bauteile
also verringert werden kann. Zu geringe Fensterflachenanteile widersprechen
jedoch den Prinzipien des solaren Bauens. Zum einen sollte in einer Klimaschutz-
siedlung ein moglichst groBer Anteil des Energiebedarfs tiber passiv-solare
Gewinne abgedeckt werden, zum anderen muss hinsichtlich des Wohnkomforts
eine gute Belichtung und Besonnung der Aufenthaltsraume gewéahrleistet sein.

Transmissionswarmeverlust H'; in Bestandssiedlungen

Anforderung (Bestand):
B Transmissionswarmeverlust H'r . = 0,4 W/m2K

Detaillierte Angaben zur Berechnung von H'; enthalt Kapitel 4.3.1.

Gebaudedichtheit in Neubausiedlungen

Anforderung (Neubau):
B |uftdichtigkeit Passivhaus: Nso max.: 0,6 h
B Luftdichtigkeit "3-Liter-Haus": nso max.: 1,0 hl

Erlauterung:

Von besonderer Bedeutung ist bei hoch wéarmegeddammten Gebauden die Luft-
dichtigkeit der Gebaudehdille. Hier werden bei der Errichtung von Geb&uden
oftmals Fehler gemacht, die zu einem spateren Zeitpunkt nur schwer zu korrigieren
sind. Die Luftdichtigkeit muss daher mit einem Drucktests (Blower-Door) tberpruft
werden. Hierbei wird bei 50 Pa Druckdifferenz der Luftvolumenstrom gemessen
und auf das Netto-Luftvolumen des Gebaudes bezogen. Der ermittelte ngo-Wert
darf bei Passivhausern maximal 0,6 h-1 und bei 3-Liter-Hausern maximal 1,0 h-1
betragen. Es ist jedoch empfehlenswert, auch fur 3-Liter-Hauser einen ngo-Wert
von maximal 0,6 h-1 anzustreben.

Gebadudedichtheit in Bestandssiedlungen

Empfehlung (Bestand):
B Luftdichtigkeit Bestandsgebaude: nso max.: 1,5 ht
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Erlauterung:

Auch in sanierten Bestandsgebaduden ist ein Blower-Door-Test zu empfehlen. Der
nso-Wert sollte dabei nicht héher als 1,5 hl liegen. Bei fehlendem Luftdichtigkeits-
nachweis sind entsprechend erhéhte Luftungsverluste durch Infiltration bei der
Berechnung des Heizwarmebedarfs zu beriicksichtigen

4.1.4 Weitere Empfehlungen fiir Neubau- und Bestandssiedlungen

Kiihlung von Gebduden

Ein wesentliches Ziel bei der Planung von Gebauden in einer Klimaschutzsiedlung
ist es, auch ohne Kuhleinrichtungen ein angenehmes sommerliches Raumluftklima
zu erreichen.

Insbesondere bei Gebauden oder Geb&udeteilen mit hohem Glasflachenanteil
kann es im Sommer zu einer Uberhitzung kommen. Diesem Problem ist durch
eine besonders umsichtige Planung zu begegnen. Auch durch eine intelligente
Luftungsregelung (erhdhter Nachtluftwechsel im Sommer) kann ein Aufheizen
im Sommer minimiert werden. Sollten dartber hinaus besondere Anforderungen
an die thermische Behaglichkeit gestellt werden, diirfen nach Ausnutzung der
oben genannten VermeidungsmaBnahmen nur MaBnahmen eingesetzt werden,
die eine sogenannte passive Kithlung von Gebauden unter Ausnutzung regene-
rativer Energien ermdglichen.

Mégliche Systeme in diesem Zusammenhang sind Lufterdwédrmetauscher, die
eine Zuluftkihlung bei einer vorhandenen Liftungsanlage ermoglichen. Erdkalte
von Erdkollektoren oder Erdsonden kann auch in Kombination mit einer Flachen-
temperierung (z.B. FuBbodenheizung) zu einer Grundkihlung beitragen. Die fur
eine passive Kuhlung zusatzlich notwendige Antriebsenergie von Ventilatoren
und Pumpen ist gering zu halten und bei der Berechnung der spezifischen CO,-
Emissionen zu bertcksichtigen. Der Einsatz von aktiven klassischen Systemen,
die mit Kompressionskaltemaschinen oder anderen konventionellen Ktihlaggre-
gaten ausgestattet sind, ist nicht zulassig.

Stromverbrauch

Wie unter 4.1 bereits ausgefuhrt, werden die mit dem Haushaltsstrom verbunde-
nen CO,-Emissionen nicht in die Berechnungen einbezogen. Wegen der mit hohen
CO,-Emissionen verbundenen Stromerzeugung aus fossilen Energietragern, ist
einer Minderung des Stromverbrauchs in Klimaschutzsiedlungen jedoch trotzdem
hohe Aufmerksamkeit zu widmen. Dabei spielt das Nutzerverhalten eine grofRe
Rolle. Gerade im elektrischen Bereich ist die Verwendung von Energiespargeraten
ein wichtiger Beitrag. Eine weitere Moglichkeit stellt zum Beispiel das Kochen
mit Gas dar. Bei gleichem Nutzenergieverbrauch verursacht der Gasherd gegen-
Uber dem Elektroherd deutlich weniger Emissionen. Erhebliche Stromeinsparun-
gen sind u.a. auch durch den Verzicht auf elektrische Waschetrockner, die
Vermeidung von Stand-by-Verbrauchen und durch eine automatische Beleuch-
tungssteuerung durch Bewegungs- und/oder Helligkeitssensoren erzielbar.
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4.2 Soziale Aspekte

Bei der Gebaudeplanung sind auch soziale Aspekte zu bertcksichtigen. Dabei
handelt es sich um Empfehlungen, die eine hohe Wohnqualitat sicherstellen (wie
z.B. die barrierefreie Bauweise). Klimaschutzsiedlungen sollen kein Luxusgut
darstellen. Um sie allen sozialen Gruppen zu 6ffnen, ist auf kostenglinstige
Bauweisen zu achten. Die Einsparungen bei den Aufwendungen fur Heizung und
Warmwasser sollen auch den Bewohnern zugute kommen und nicht durch eine
héhere Kaltmiete vollstéandig verloren gehen.

Die Wohnungsvielfalt mit Bewohnern unterschiedlicher Sozialstruktur und unter-
schiedlichen Alters sowie die Mischung von frei finanziertem und sozialem Woh-
nungsbau stellen Grundelemente eines zukunftsorientierten Wohnungsbaus dar.

Empfehlung:

B Barrierefreies Wohnen (Erdgeschoss)

B Treppenfreier AuBenzugang zum Erdgeschoss
B Erdgeschoss mit Gartenzugang

Erlauterung:

Der barrierefreie Zugang zu den Wohnungen ist ein Qualitatsmerkmal, das in den
letzten Jahren zunehmend erkannt worden ist. Die Wohnungen kénnen so auch
von alten und behinderten Menschen besser erreicht werden. Lasten kénnen
leichter transportiert, Kinderwagen oder Fahrrader einfacher abgestellt werden.
Innerhalb der Hauser soll das Erdgeschoss barrierefrei gestaltet werden. Erdge-
schosswohnungen mit Gartenzugang vergroB3ern erheblich die Wohnqualitat und
ermoglichen Mietern sich noch mehr mit ihrer Wohnung und dem Umfeld zu
identifizieren.

Empfehlung:
® Kinderzimmer mindestens 10 m2 gro3 und nicht in Nordlage

Erlauterung:

Die Ausrichtung der Wohnraume nach Stiden darf nicht dazu fiihren, dass Kinder-
zimmer zur Nordseite orientiert sind. Kinder brauchen ausreichend Bewegungs-
raum mit guter Belichtung und Besonnung.

Empfehlung:
B Sicherstellung einer Mindestbelichtung und -besonnung aller Aufenthalts-
raume der Gebaude gemaf DIN 5034

Erlduterung:

Der positive Einfluss des Sonnenlichts auf die physische und psychische Ge-
sundheit des Menschen ist seit langem bekannt. Die gesundheitlich notwendige
Grundversorgung mit Sonnenlicht ist in unserer Klimazone im Winterhalbjahr
aber schwierig, da der groBte Teil der Bevolkerung sich die meiste Zeit in Gebauden
aufhalt. Die Tageslichtversorgung und Besonnung der Aufenthaltsrdume in den
Gebé&uden sollte daher moéglichst hoch sein.
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4.3 Berechnungsverfahren

Um den Nachweis zu erbringen, dass die Anforderungen an die Klimaschutzsied-
lungen eingehalten werden, missen bestimmte Berechnungsverfahren angewandt
werden. Diese, sowie die anzusetzenden Randbedingungen werden im Folgenden
erlautert.

Da die Verbrauchswerte jeweils vom Nutzerverhalten und von der jeweiligen
Anzahl der Bewohner abhangen, kénnen flr die Berechnungen, z.B. fir den
Verbrauch von Warmwasser und Hilfsstrom, nur Durchschnittswerte angenommen
werden. Auch hinsichtlich des Luftungsverhaltens der Bewohner kénnen nur
Annahmen getroffen werden. Der spater ermittelte tatsachliche Energieverbrauch
einzelner Geb&ude kann daher von den Berechnungsergebnissen abweichen.

Die Berechnungsverfahren sind auf die Gebaude in Klimaschutzsiedlungen mit
einem sehr niedrigen Heizenergiebedarf abgestimmt. Es wird neben dem
Heizenergiebedarf auch der Energiebedarf fir Warmwasser, LUftung, Hilfsenergie
und die Warmeverluste (Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Ubergabe) ein-
bezogen.

4.3.1 Heizwarmebedarf Q4 und Transmissionswarmeverlust H';

Auf den ersten Blick bietet sich eine Anlehnung der Berechnungsverfahren an
die Energieeinsparverordnung (EnEV) an, da die Einhaltung der hier festgesetzten
gesetzlichen Anforderungen ohnehin fur jedes Gebaude nachzuweisen ist.

Wie bereits in Kap. 4.1.3 beschrieben, bezieht die EnEV jedoch den Heizwarmebe-
darf auf die Nutzflache Ay und nicht auf die tatsachlich beheizte Wohnflache
(Energiebezugsflache Agg nach PHPP). Da die Nutzflache Ay in der Regel deutlich
hoéher ist, ergibt sich bei den Berechnungen des Heizwarmebedarfs ein entspre-
chend geringerer spezifischer Wert (kWh/m2a).

Als Alternative fur die Berechnung des Heizwarmebedarfs von Neubauten steht
das Passivhaus-Projektierungs-Paket (PHPP) vom Passivhaus-Institut Darmstadt
zur Verfigung. Dieses hat sich seit langem bei der Projektierung von Passivhausern
bewahrt. Der im Voraus berechnete Energiebedarf stimmt in der Regel gut mit
dem tatsachlich gemessenen Energieverbrauch tiberein. Daher wird dieses
Verfahren auch als Nachweis fir eine Passivhausférderung aus dem nordrhein-
westfalischen progres-Programm verlangt.

Fiir den Nachweis des Passivhaus- bzw. 3-Liter-Haus-Standards in Klima-
schutzsiedlungen wird daher ebenfalls eine Berechnung mittels PHPP
gefordert (s. Anlage 7.4).

Fiir Bestandgebédude kann alternativ das speziell hierfiir vom Institut fiir
Wohnen und Umwelt (IWU) entwickelte LEG-Rechenverfahren (Leitfaden
Energiebewusste Gebaudeplanung) verwendet werden, das in der Software
EnEV-XL integriert ist (s. Anlage 7.4).

Fur die Berechnung des spezifischen Heizwarmebedarfs Q4 sind die fur den
jeweiligen Standort gultigen Klimadaten zu verwenden.
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Zur Berechnung des spezifischen, auf die Warme Ubertragende Gebaudehullflache
bezogenen Transmissionswarmeverlustes H'; ist gemal dem in der EnEV be-
schriebenen Verfahren fur samtliche Bauteile des Gebaudes zunachst das Produkt
aus

Bauteilflaiche x U-Wert x Reduktionsfaktor f;

(gem. DINV 4108-6:2003-06, siehe Tabelle 4-1) aufzusummieren. Die sich erge-
bende Summe ist durch die Gesamtflache aller Bauteile zu teilen.

Die entsprechenden Werte werden im PHPP im Blatt "Jahresheizwérmebedarf
EnEV" eingegeben. Dort wird der H't-Wert ermittelt. Bei der Software EnEV-XL
wird der H't-Wert im Blatt "EnEV Monat" ausgegeben. Die Bertcksichtigung der
entsprechenden fi-Werte erfolgt hier automatisch.

Bauteil gegen AuBenluft 1,00
Dachgeschossdecke (Dachraum nicht ausgebaut);

Wande zu Decken und Abseiten (Drempel) 0,8

Wande und Decken zu unbeheizten Rdumen 0,5

Wande u. Decken zu niedrig beheizten Raumen 0,35

Kellerdecke und Kellerinnenwand zum unbeheizten

Keller mit Perimeterdammung 0,55/70,570,45%

* abhangig von der Kenngrofe B = Bodengrundflache /(0,5 x Umfang der Bodenflache): <5/ 5-10 / >10
Tabelle 4-1: f-Werte (Reduktionsfaktoren), (Auszug: DIN V 4108-6:2003-06)

4.3.2 Wiérmebriicken

Bei den Berechnungen sind auRerdem auch Verluste in Folge von Warmebriicken
zu berucksichtigen. Diese werden Uber den sogenannten Warmebriickenzuschlag
einbezogen. Der Warmebrickenzuschlag kann entweder explizit berechnet
werden oder ist gemaB EnEV mit 0,05 W/m2K bei Ausftihrung der Anschlussdetails
entsprechend dem Beiblatt 2 zu DIN 4108 oder mit 0,1 W/m2K ohne gesonderte
Berucksichtigung der Warmebrtcken anzunehmen.

4.3.3 Infiltration und Beliiftung

Der minimal erlaubte Luftwechsel, der bei der Berechnung des Heizenergiebedarfs
angesetzt werden darf, richtet sich nach den hygienischen Erfordernissen und
dem vorgesehen Luftungskonzept. In keinem Fall darf jedoch ein Wert von 0,35 h
unterschritten werden.

Der zuséatzliche Infiltrationsluftwechsel eines Gebdudes wird bei vorhandener
Luftdichtigkeitsprifung mittels PHPP berechnet. Bei Verwendung der Software
EnEV-XL ist der im Blatt "Eingabe" anzusetzende Luftwechsel gemafl dem in
der DIN 1946-6 (Mai 2009) beschriebenen Verfahren zu berechnen. Liegt keine
Luftdichtigkeitspriifung vor sind folgende Werte anzusetzen:

B bei Fensterltftung: 0,35 h'l => resultierender Gesamtluftwechsel mind. 0,7 h
B bei Abluftanlagen: 0,25 h1=> resultierender Gesamtluftwechsel mind. 0,6 h?
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4.3.4 Verschattung

Die Minderung der solaren Eintrage durch Verschattungen wird im Programm
PHPP im Datenblatt "Verschattung" berechnet. Berticksichtigt werden hier Ver-
schattungen durch benachbarte Gebaude (Verschattungsfaktor Horizontal),
durch Fensterlaibungen (Verschattungsfaktor Laibung) und durch auskragende
horizontale Elemente Giber den Fenstern wie z.B. Balkone (Verschattungsfaktor
Uberstand).

In der Spalte "zuséatzlicher Reduktionsfaktor Verschattung" konnen alternativ
auch die in der solarenergetischen Vorprifung ermittelten Einstrahlungsverluste
direkt in Abzug gebracht werden. Auf die Eingabe benachbarter verschattender
Objekte ("Hohe des Verschattungsobjekts" und "Horizontalentfernung") kann
dann verzichtet werden.

Bei der Software EnEV-XL erfolgt die Berticksichtigung im Blatt "Eingabe" unter
dem Parameter "Verschattung". Werden andere als die im Folgenden genannten
Standardwerte verwendet, sind diese Gber eine geeignete separate Berechnung
nachzuweisen.

Die durch die Fensterlaibungen und eventuell vorhandene Uberstande verursach-
ten Verschattungen sind meist bei der solarenergetischen Vorprtfung noch nicht
erfasst und konnen gemal PHPP berechnet werden.

Sollten keine néheren Daten bezuglich der Fenstergeometrien vorliegen, so ist

bei offensichtlich weitestgehend unverschatteten Fenstern (Empfehlungen aus
Kapitel 3.2.2 zur Verschattungsvermeidung eingehalten) mit folgenden Abmin-
derungsfaktoren zu rechnen:

m \Verschattung: 0,75
B nicht senkr. Strahlungseinfall 0,85
B Verschmutzung: 0,95

Als g-Wert ist der Wert der geplanten Verglasung einzusetzen. Wenn dieser nicht
bekannt ist konnen folgende Standardwerte angenommen werden:

m g-Wert 0,47 (3-fach Verglasung ohne Sonnenschutzbeschichtung)
m g-Wert 0,6 (2-fach Verglasung ohne Sonnenschutzbeschichtung)

Als Rahmenbreiten zur Berechnung des Glasflachenanteils der Fenster sind die
tatsachlichen Rahmenbreiten anzugeben. Alternativ sind jeweils umlaufend
0,15 m als Standardwert anzusetzen. Es kann jedoch auch ohne genauere
Berechnung ein Glasflachenanteil an der Gesamt-Fensterflache von 65 % ange-
nommen werden.

Offensichtliche Verschattungen, z.B. von Objekten auf der Studseite, bei denen
der Quotient Abstand/Hohe kleiner als 2,7 ist, missen gesondert berticksichtigt
werden. Dies kann wie oben beschrieben mittels des Blattes "Verschattung" im
PHPP, bzw., wie oben erwahnt, beim EnEV-XL im Blatt "Eingabe" unter dem
Parameter "Verschattung" geschehen.
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4.3.5 Warmwasserbereitung

Generell wird bei der Berechnung der CO,-Emissionen ohne genaueren Nachweis
pauschal von einem auf die Wohnflache bezogenen, spezifischen Warmwasserbe-
darf von 14,9 kWh/m2a (Nutzenergie) ausgegangen. Hinzu kommen Verluste flir
Zirkulationsleitungen, Warmwasserverteilleitungen und Warmwasserspeicher.

Fur die Festlegung des pauschalen Nutzenergiebedarfs wurde ein Warmwasser-
verbrauch von 25 Litern pro Person und Tag bei 60 °C bzw. 36 Litern pro Person
und Tag bei 45 °C zugrunde gelegt. Diese Verbrauchswerte entsprechen dem
nach PHPP angegebenen durchschnittlichen Warmwasserbedarf. Es wird von
einer Frischwassertemperatur von 10,6 °C ausgegangen (Durchschnittswert far
NRW).

Des Weiteren wird eine durchschnittliche Wohnflache von 35 m2 pro Person ange-
setzt. Dieser Wert ist auch dann anzunehmen, wenn in der Planung zunéachst
von einer hiervon abweichenden Belegungsdichte ausgegangen wird. Im Laufe
der Lebensdauer eines Gebaudes wird die Belegungsdichte jedoch voraussichtlich
nicht konstant bleiben. Die Anlagentechnik zur Warmwasserbereitung und die
Energiebedarfsberechnungen mussen daher entsprechend einem mittleren Wert
ausgelegt werden

4.3.6 Warmeverluste

Sowohl die Warmeerzeugung als auch die Verteilung und Speicherung sind mit
Verlusten verbunden. Diese Warmeverluste kbnnen mit dem Programm PHPP
im Blatt "WW+Verteil" detailliert berechnet werden. Bei der Software EnEV-XL
erfolgt eine Berechnung der Verluste gemaf DIN 4701-10. Die entsprechenden
Warmeverluste konnen dem Blatt "Flex Anlagentechnik" entnommen werden.
Der bei der Warmwasserbereitung angegebene Wert "als Heizwarmebeitrag
nutzbarer Warmegewinn" darf von den dartber stehenden Gesamtverlusten
abgezogen

4.3.7 Hilfsenergie

Der Anteil der Hilfsenergie an den Gesamtemissionen ist hoch, besonders wenn
mechanische Liftungsanlagen vorgesehen sind, und kann mehr als 50 % betra-
gen. Durch den Einsatz von hocheffizienten Heizungspumpen und Gleichstrom-
ventilatoren konnen diese CO,-Emissionen wirksam reduziert werden. Die Héhe
ergibt sich durch Eingabe der entsprechenden Daten im Blatt "Hilfsstrom" des
PHPP. Bei der Software EnEV-XL erfolgt eine Berechnung der Verluste gemaf
DIN 4701-10. Die entsprechenden Warmeverluste konnen ebenfalls dem Blatt
"Flex Anlagentechnik" entnommen werden.

4.3.8 Berechnung der CO,-Emissionen

Zur Berechnung der Emissionen wird ein einfaches Bilanzierungsverfahren ver-
wendet. Die Bilanzgrenze bildet das mit Warme versorgte Objekt. Im Falle eines
Hauses ist dies die Gebaudehdille, fur eine Siedlung mit einer zentralen Versorgung
(z.B. Nahwarmenetz) die Siedlungsgrenze. Die Bilanz umfasst die fiir die Behei-
zung und Brauchwassererwarmung erforderliche Energie sowie den Stromver-
brauch fur Hilfsenergie und Luftung. Die aus regenerativen Energiequellen zur
Verfligung gestellten Beitrage werden abgezogen. Es ergeben sich dann die aus
dem Einsatz fossiler Energien resultierenden CO,-Emissionen.
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Obwohl die zum Bau und zum Recycling erforderliche Energie in dieser Berechnung
nicht bericksichtigt wird, sollte dennoch besonderes Augenmerk auf die Auswahl
der Baustoffe hinsichtlich Energieeinsparung bei der Herstellung, Verarbeitung und
beim Recycling gelegt werden. Generell wird in diesem Zusammenhang ftir Gebaude
einer Klimaschutzsiedlung davon ausgegangen, dass stets energiesparende Techno-
logien (geregelte Pumpen, Ventilatoren mit geringem Stromverbrauch usw.) eingesetzt
werden.

Fur die Bilanzierung der CO,-Emissionen werden den Energietragern spezifische
Emissionswerte zugeordnet (s. Tabelle 4-2). Grundlage hierftir ist GEMIS 4.5 (Glo-
bales Emissions-Modell Integrierter Systeme).

Endenergietrager spezifischer CO,-Faktor [kg/kWh]
Strom 0,575
Erdgas 0,221
Heizol 0,310
Holzpellets 0,018
Holzhackschnitzel 0,012

Tabelle 4-2:  Spezifische CO,-Faktoren flr verschiedene Endenergietrager inkl.
Vorkette nach GEMIS 4.5

Wird innerhalb der Bilanzgrenze mit aktiven Systemen Strom erzeugt, zum Beispiel
durch Kraft-Warme-Kopplung oder Photovoltaik, wird dieser in der Bilanz als Gut-
schrift berticksichtigt. Die Auslegung von Systemen mit gekoppelter Erzeugung von
Warme und Strom muss sich immer an dem Warmebedarf der Objekte orientieren
(wdrmegeflhrte Betriebsweise). Dabei darf maximal der fiir Heizung und Warm-
wasser erforderliche Warmebedarf erzeugt werden.

Fur die Bewertung des aus dem Verbundnetz bezogenen Stroms (nur Hilfsenergie,
ohne Haushaltsstrom siehe 4.1) ist generell der in Tabelle 4-2 angeftihrte Wert zu
berticksichtigen. Dies gilt auch, wenn es sich um sogenannten "griinen Strom" handelt.
Eine spatere Anderung des Strombezugs durch einzelne Nutzer kénnte sonst zu
einer Beeintrachtigung des Gesamtkonzeptes fiihren.

Zur Berechnung der tatséchlichen Emissionen der Klimaschutzsiedlung werden
folgende Angaben benétigt:

B Heizwarmebedarf [kWh/a]

B  Warmwasserbedarf [kWh/a] (ohne genaueren Nachweis mit 14,9 kWh/m2a
anzusetzen)

Wérmeverluste fur Heizung und Warmwasser [kWh/a]

Hilfsenergiebedarf fir Heizung, Warmwasser und Luftung [kWh/a]
Strombereitstellung durch aktive Systeme [kWh/a] (solar und gekoppelte Systeme)
Angaben zum Warmebereitstellungssystem

Endenergietrager zur Deckung des Bedarfes an Heizwarme und Warmwasser

Die Bewertung des Warmebereitstellungssystems erfolgt anhand der in der folgen-
den Tabelle angegebenen Jahresnutzungsgrade fir verschiedene Systeme. Sollte
das gewahlte System hier nicht erfasst sein oder die Kennwerte offensichtlich von
den aufgefiihrten Werten abweichen, kann eine eigene Berechnung durchgefthrt
werden, die jedoch stichhaltig zu begriinden ist.
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System Heizung Warmwasser
Gas-BW Kessel 1,02 0,88
Heiz6l-BW Kessel 0,97 0,86
Holzpellets 0,73 0,65

Tabelle 4-3:  Mittlere Jahresnutzungsgrade (n) von Warmebereitstellungssystemen
(Quelle: ASUE Heizkostenvergleich Neubau 2007)

Fur Warmepumpen muss eine Berechnung der Jahresarbeitszahl nach VDI 4650-1
oder tber eine Simulation erfolgen. Diese ist fur einen Nachweis im Rahmen der
Erfullung des Erneuerbare-Energien-Warmegesetzes sowie fur eine Férderung aus
dem Marktanreizprogramm des BAFA ebenfalls erforderlich.

Die Berechnung der CO,-Emissionen erfolgt nach der folgenden Gleichung:

ECO; =

QHEIZUHQ. gesamt — QHeIzung' solar

xF Brennstoff
l'| Bereitstellungssystem

QWarmwasser. gesamt — QW&TI‘I‘IW&SSEI’. solar

X Farennstoff
n Bereitstellungssystem

+ ( QHIIfsenergie = QErzeugung, Ohiekt) X FStrom ‘ AEB

<  Grenzwert E CO,

mit

E CO, Spezifische, durch die Haustechnik (Heizung, Warmwasser
und Luftung) bedingte CO,-Emissionen [kg/m?2a]

QHeizung gesamt Nach PHPP oder LEG ermittelter Gesamtwarmebedarf fur Hei-
zung einschlieBlich der berechneten Heizwarmeverluste
[kWh/a]

QHeizung solar Heizwarme solar bereitgestellt [kWh/a]
(durch geeignete Berechnung nachzuweisen)

Qwarmwasser, gesamt Warmebedarf fur Warmwasser einschlieBlich der berechneten
Warmwasserverluste [kWh/a]

Qwarmwasser, solar ~~ Warmwasseranteil solar bereitgestellt [kWh/a]
(durch geeignete Berechnung nachzuweisen)

NBereitstellungssystem Jahresnutzungsgrad des Bereitstellungssystems (Tabelle 4-3)

Fgrennstoff CO,-Emissionsfaktor des jeweiligen Brennstoffes [kg/kWh]
(Tabelle 4-2)

Fstrom CO,-Emissionsfaktor Strom [kg/kWh] (Tabelle 4-2)

Qtilfsenergie Energiebedarf fiir Hilfsenergie (Pumpen und Luftung) [kWh/a]

Qkrzeugung objekt  Stromerzeugung in dem Objekt [kWh/a]

Aes Summe der beheizten Flachen des betrachteten Objektes

(Energiebezugsflache nach PHPP) [m?]

Grenzwerte CO,: Neubau: 9 kg CO,/m2a
Bestand: A/V < 0,5: 12 kg CO,/m?2a

A/V 2 0,5: 15 kg CO,/m2a
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Anmerkungen zu den Berechnungen:

B Soll die Warme fur Heizung und/oder Warmwasser aus einem Fernwarme-
netz bezogen werden, so sind gesonderte Emissionsfaktoren fur das jeweilige
Warmeversorgungsnetz zu erfragen. Diese Werte sind sorgféltig auf Plausibi-
litét zu prifen. Hierzu sollten nach Moglichkeit vom Versorger Hintergrundin-
formationen zu den Emissionsfaktoren angefordert werden.

B FUr besondere Anlagenkomponenten wie z.B. saisonale Warmespeicher muss
der bei der Auslegung des Systems angesetzte Wirkungsgrad begriindet
werden.

4.4 Kompensation der CO,-Emissionen

Sollte es aus wirtschaftlichen oder technischen Griinden nicht moglich sein, mit
dem gewahlten Gebaudestandard und Heizsystem die vorgegebenen CO,-
Emissionsgrenzwerte von 9 kg/m2a im Neubau oder 12 bzw.15 kg/m?a in der
Sanierung einzuhalten, so kénnen die Gber den Grenzwert hinaus gehenden
Emissionen vor Ort durch regenerativ erzeugten Strom ausgeglichen werden.
Dieser wird in der CO,-Berechnungsformel bei "Qgrzeugung, ovjext” €ingesetzt.

Kraft-Warme-Kopplung

Bei der Kraft-Warme-Kopplung (KWK) wird ein Verbrennungsmotor gleichzeitig
far die Erzeugung von elektrischer Energie und Warme genutzt. KWK-Anlagen
in der Leistungsgrofe 100 - 1.000 kW reichen fir Siedlungen von etwa 100-150
Wohneinheiten aus. Kleinere KWK-Anlagen flr einzelne Hauser sind ebenfalls
am Markt vorhanden. Diese werden in letzter Zeit sogar fir Einfamilienhauser
als sogenannte "Mikro KWK-Anlagen" (unter 15 kW) angeboten, die sowohl mit
fossilen Brennstoffen (Erdgas oder Heiz6l) als auch mit Holzpellets betrieben
werden kdénnen. Durch die Férderung u.a. ber das EEG kdnnen sich wirtschaftliche
Lésungen ergeben, insbesondere wenn eine Méglichkeit der Warmeabnahme
auch in den Sommermonaten besteht. Eine spezielle Nutzung von Biomasse
stellt der Einsatz von Pflanzendlmotoren in BHKW dar. Auf den ersten Blick bietet
sich eine KWK fur die Klimaschutzsiedlungen als eine moderne, 6kologische
Form der Energieumwandlung an. In einer Siedlung mit einem Nahwarmenetz
ist eine solche Anlage sehr gut einsetzbar und oftmals auch wirtschaftlich. Jedoch
kann die Kraft-Warme-Kopplung in den Klimaschutzsiedlungen durch den geringen
Warmebedarf problematisch sein. Genaue Angaben fir eine wirtschaftliche
Dimensionierung einer KWK-Anlage in einer Klimaschutzsiedlung kénnen nur
durch eine Lastsimulation gemacht werden.

Photovoltaik

Um den durch Photovoltaikanlagen erzeugten CO,-Ausgleich zu berechnen,
wird ftr Nordrhein-Westfalen von einem durchschnittlichen Jahresertrag von
850 kWh/kW,, ausgegangen. Eine Anlage mit einer Nennleistung von 1 kW, bené-
tigt je nach Solarzellentyp zwischen 7 und 20 m2 Installationsflache.

Da das Erneuerbare-Energien-Gesetz eine Einspeisevergttung flr Solarstrom
Uber einen Zeitraum von 20 Jahren garantiert, wird die Photovoltaikanlage in der
Regel als netzgebundene Anlage ausgefiihrt. Dabei wird der Strom, nachdem er
Uber einen Wechselrichter in netzgerechten Wechselstrom umgewandelt wurde,
Uber einen Zahler in das 6ffentliche Stromnetz eingespeist. Direkt vor Ort
genutzter Solarstrom wird dartiber hinaus zusétzlich vergutet, wenn er tiber
einen dafur zusatzlich notwendigen Zahler nachgewiesen werden kann.
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45 Beispielberechnungen

Im Folgenden werden zwei beispielhafte Berechnungen der spezifischen CO,-
Emissionen durchgefihrt. Es folgt eine Ubersicht der Gebdudedaten und der Be-
rechnungsergebnisse flir eine Neubau-Doppelhaushalfte und ein saniertes Mehr-
familienhaus aus den 70er Jahren.

Beispiel 1: Doppelhaushilfte mit Keller im Passivhausstandard
mit Direktverdampfer-Warmepumpe und Erdkollektor *

B Wohnflache 140 m2

B A/V=064ml

B Warmeversorgung tber Direktverdampfer-Warmepumpe

B Beheizung Gber Erwarmung der Zuluft

® Dichtheitsprufung

B AuBenwanddammung: 240 mm (U = 0,118 W/mz2K)
B Dammung Kellerdecke: 160 mm (U = 0,194 W/mz2K)
B Dachdammung: 400 mm (U = 0,106 W/m2K)
[

Fenster: Verglasung U = 0,6 W/m2K, Rahmen U = 0,72 W/m2K, Fensterfla-
chenanteil Stid = 58 %

Laftungsanlage mit Warmerickgewinnung (80 %)

Jahresarbeitszahl der Warmepumpe fur Heizung und Warmwasser 3,7

B Warmwasserzirkulationssystem und WW-Speicher im beheizten Bereich

Berechnungsergebnisse (PHPP):

B H':=0,21W/m2K < 0,32 W/m2K => Anforderung erfiillt!
B Heizwdrmebedarf
Qu =15 kWh/mz2a zuztglich Verluste: 1,0 kWh/m2a
QHeizung.gesamt =16 kWh/m2a
B Warmwasserbedarf
Qww = 14,9 kWh/m?2a zuziglich Verluste: 5,9 kWh/mz2a
QWarmwasser,gesamt = 20,8 kWh/m?2a
B Strombedarf Hilfsenergie
Qo = 4,9 kWh/m2a (ermittelt aus Nennleistungsangaben und Laufzeiten)

CO,-Berechnung:

E CO,

{16 kWh/m?a x 140 m? / 3,7 x 0,575 kg/kWh
+ 20,8 kWh/m?2a x 140 m? / 3,7 x 0,575 kg/kWh
+ 4,9 kWh/m?2a x 140 m2 x 0,575 kg/kWh} / 140 m?

= 8,5kg/m2a <9kg => Anforderung erfiillt!

*) Erlauterung: Bei Einfamilien-Passivhausern wurde die Warmeversorgung haufig, insbesondere weil
es in der Vergangenheit keine Warmeerzeuger in geeigneter GréBBe gab, in Form von speziellen Liftungs-
Kompaktgeraten mit integrierten Luftwarmepumpen ausgefuhrt. Aufgrund der zunehmenden Zahl von
Passiv- und Niedrigstenergiehdusern gibt es am Markt derzeit eine zunehmende Zahl von Neuentwick-
lungen von passivhaustauglichen Warmeerzeugern. In dem vorliegenden Beispiel wurde daher als
Waéarmeerzeuger, bewusst abweichend von der bisher géngigen Praxis, eine Direktverdampfer-Mini-
Warmepumpe mit Erdkollektor als Warmerzeuger gewahlt. Diese ist erheblich energieeffizienter als
eine Luftwdrmepumpe und kann auch hinsichtlich der Investitionskosten eine interessante Alternative

darstellen.
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Beispiel 2: Saniertes Bestands-Mehrfamilienhaus aus den 70er Jahren
mit Gas-Brennwertkessel und Solarthermie

Wohnflache 426 m2

A/V=0,54 m1

Wéarmeversorgung Uber Gas-Brennwertkessel
Dichtheitsprifung: nso: 0,6 hl

AuBenwanddammung 200 mm (U = 0,16 W/m2K)

Dammung Kellerdecke 40 mm (U = 0,38 W/mz2K)
Dachdammung 200 mm (U = 0,11 W/mz2K)

Fenster: Verglasung U = 0,65 W/m2K, Rahmen U = 0,75 W/m2K
Abluftanlage

Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung

Berechnungsergebnisse (PHPP):

m H't=0,29 W/m2K <0,4 W/m2K => Anforderung erfiillt!
B Heizwarmebedarf
Qu = 36,9 kWh/m2a zuztglich Verluste: 2,2 kWh/m2a
QHeizung,gesamt =39,1kWh/m2a
B Warmwasserbedarf
Qww = 14,9 kWh/m2a zuzuglich Verluste: 10,8 kWh/mz2a
Qwarmwassergesamt = 25,7 kWh/m?a
QWarmwasser,soIar = 11,9 kWh/m2a
B Strombedarf Hilfsenergie
Qe = 3,9 kWh/m2a

CO,-Berechnung:

ECO, {39.1 kWh/m?2a x 426 m? /1,02 x 0,221 kg/kWh
+ (257 kWh/m?2a-11,9 kWh/m?2a) x 426 m? / 0,88 x 0,221 kg/kWh

+  3,9kWh/m?2ax 426 m? x 0,575 kg/kWh} / 426 m2

= 14,2 kg/mz2a <15kg => Anforderung erfiillt!

In der folgenden Abbildung 4-2 sind neben den oben berechneten Beispielgebau-
den zwei weitere Varianten dargestellt, die ebenfalls die Anforderungen an die
Klimaschutzsiedlungen erftllen.
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Abbildung 4-2: Beispiele aufsummierter CO,-Emissionen fur verschiedene Ge-
baudetypen und Versorgungsvarianten [kg/mz2a]

* Ein Ausgleich von CO,-Emissionen, die iiber die geforderten Maximalwerte
hinausgehen ist z.B. durch Photovoltaik méglich. In dem oben gezeigten
Beispiel wére hierfir eine 1,7 kW, PV-Anlage nétig. Diese Moglichkeit sollte
jedoch nur gewahlt werden, wenn es aus wirtschaftlichen oder technischen
Grunden nicht méglich ist, mit dem gewahlten Gebaudestandard und Heizsys-
tem die vorgegebenen CO,-Emssionsgrenzwerte von 9 kg/m2a im Neubau
oder 12 bzw.15 kg/m?2a in der Sanierung einzuhalten.
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5 Qualitdtssicherung

Im Rahmen der "100 Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-Westfalen" werden
Projekte initiiert, geplant und errichtet, die einem hohen baulichen und anlagen-
technischen Anspruch gentigen sollen.

Um dies zu erreichen, ist es erforderlich, MaBnahmen zur Qualitatssicherung
vorzusehen, die alle Bauphasen von der Planung bis zur Nutzung mit einbeziehen.

Neben einem geeigneten Gebaudeenergiekonzept sind eine hochwertige Bauaus-
fuhrung, eine sorgfaltige Gebaudeinbetriebnahme und Nutzereinweisung sowie
eine Betriebsoptimierung entscheidende Aspekte flir die Qualitat einer Klima-
schutzsiedlung.

5.1 Bauausfiihrung

Bei energetisch hochwertigen Gebauden ist eine sorgfaltige Bauausftihrung
besonders notwendig. Gerade wahrend der Bauphase kénnen Fehler gemacht
werden, die spater nur noch schwer oder gar nicht mehr korrigiert werden kénnen.
Dies betrifft im Bereich Bauphysik vor allem die Punkte Luftdichtigkeit, Warme-
bricken und korrekte Ausfihrung der Dammung. Insbesondere im Bereich der
Anschlusspunkte (Fassade-Dach, Durchdringungen, Fenster, Fassade-Boden)
besteht die Gefahr einer unsachgemaRen Ausfihrung.

Gleiches gilt auch fur die vorzusehende Anlagentechnik. Hier ist neben der ausrei-
chenden Dammung der Leitungen vor allem sicherzustellen, dass die Regelungs-
technik einen optimalen Anlagenbetrieb gewahrleistet und dass die einzelnen
Komponenten gut aufeinander abgestimmt sind. Insbesondere sollte sichergestellt
werden, dass die verwendeten Komponenten und die Ausfilhrung den Anforde-
rungen des Gebaudeenergiekonzepts entsprechen.

Empfehlungen:

B Abschluss von Garantievertragen fiir einzelne Anlagenkomponenten.
Die Ertragsgarantie z.B. fur thermische Solaranlagen oder die Garantie
einer Jahresarbeitszahl bei Warmepumpen durch solche Vertrage kann
eine sinnvolle Absicherung des Nutzers sein.

B Stichprobenartige Kontrollen der Planungs- und Bauphase durch einen
Sachverstandigen

5.2 Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme der gebaudetechnischen Anlagen muss auf einen még-
lichst optimalen Betrieb geachtet werden. Hierzu sind neben der richtigen Grund-
einstellung (z.B. hydraulischer Abgleich des Heizungssystems oder Einstellen
der lokalen Luftmengen der Luftungsanlage) auch die Prifung und ggf. Anpassung
aller anlagebedingten Regelparameter (Heizkurve, Betriebszeiten, Sollwerte,
Pumpen- und Luftungsregelung etc.) vorzunehmen. Diese Einstellungen sollten
in Rucksprache mit dem Nutzer erfolgen.
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Nach der Inbetriebnahme muss der Nutzer ausfuhrlich tber die Funktionsweise
der Anlage informiert werden. Entsprechendes Informationsmaterial (idealer
Weise in Form einer Ubersichtlichen individuellen Dokumentation) sollte dem
Nutzer zur Verfigung gestellt werden.

5.3 Betriebsoptimierung

Nach einer geeigneten Zeitspanne (z.B. einigen Wochen), wahrend der die Nutzer
erste Erfahrungen mit allen gebdudetechnischen Anlagen sammeln konnten, ist
es sinnvoll einen Termin zur Betriebsoptimierung mit dem Installationsbetrieb
durchzufthren.

Hierbei konnen Betriebserfahrungen der Nutzer und gegebenenfalls erste Mess-
werte genutzt werden, um die Einstellungen der Anlagen anzupassen und um
Fehlerquellen zu beseitigen.

5.4 Verbrauchsdatenerfassung

Anforderungen Verbrauchsdatenerfassung:

B Erstellung eines einfachen, projektspezifischen Messkonzeptes

® Ubermittlung der jahrlichen Verbrauchswerte fiir Gesamtwarme, Warmwas-
ser, Hilfsstrom und ggf. regenerativ vor Ort erzeugte Warme (z.B. tiber
Solarkollektoren) oder Strom (z.B. Uber Photovoltaikmodule) an die
EnergieAgentur.NRW

Erlauterung:

Der Anlagenbetreiber erhalt durch die Messwerte wertvolle Zusatzinformationen.
Eine Verbrauchsdatenerfassung kann sowohl Aufschluss tiber die Ubereinstim-
mung von Planung und Realisierung geben, als auch die Optimierungsmoglichkei-
ten aufzeigen. Ein einfaches Messkonzept sollte zusammen mit dem Energiekon-
zept eingereicht werden. In den ersten fuinf Betriebsjahren sollen die oben genann-
ten Verbrauchswerte mindestens einmal pro Jahr an die EnergieAgentur.NRW
Ubermittelt werden. Die Details werden zwischen den Projektbeteiligten und der
EnergieAgentur.NRW abgestimmt.

Eine kontinuierliche Verfolgung der Daten ermdglicht es, den gewtinschten Anla-
genbetrieb sicherzustellen und ist gerade fur gréBBere Anlagen im Rahmen einer
Qualitatssicherung sinnvoll.

Um die Verbrauchsdaten zu erfassen, sind in der Regel zuséatzliche Messeinrich-
tungen erforderlich, die im Bedarfsfall vom Land Nordrhein-Westfalen finanziell
gefordert werden. Hierfur sind jedoch einfache Gerate ohne offizielle/amtliche
Eichung ausreichend. In Abhangigkeit vom Versorgungskonzept kénnen z.B. fol-
gende Messeinrichtungen notwendig sein:

B Warmepumpe: separater Strom- und Warmemengenzahler
® Olheizung: separater Warmemengenzahler

B Holzpelletheizung: separater Warmemengenzahler

m Hilfsstrom

(Pumpen, Ventilatoren):  separater Stromzahler
Warmwasserbereitung: separater Warmemengenzahler
® Solarthermie: Wéarmemengenzahler

(als Teil der Solaranlage)
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6 Projektkoordination und Projektbegleitung

Das Projekt der "100 Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-Westfalen" wird von der
Planung und Antragstellung bis hin zur Fertigstellung und Nutzung begleitet.

Um einen reibungslosen Projektablauf zu gewahrleisten, ist eine méglichst friihzei-
tige Kontaktaufnahme der Projektbeteiligten (z.B. Kommune, Wohnungsbaugesell-
schaft) mit der EnergieAgentur.NRW sinnvoll.

Ansprechpartner fiir das Projekt

"100 Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-Westfalen":
Dipl.-Ing. Andreas Gries
Netzwerkmanager Energieeffizientes und Solares Bauen
im Cluster EnergieWirtschaft
c/0 Ministerium fur Wirtschaft, Mittelstand und
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
HaroldstraRBe 4
40213 Dusseldorf
Telefon: 0211 / 866 42-17
E-Mail: gries@energieregion.nrw.de
www.100-klimaschutzsiedlungen.de

Eine Auswahlkommission des Landes entscheidet Giber die Vergabe des Status

"Klimaschutzsiedlung".

Ablaufschema fiir Vorhaben im Projekt
"100 Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-Westfalen":

Anmeldung zur Planung einer Klimaschutzsiedlung
formlose schriftliche Anmeldung in der Regel durch die Kommune
(bei Neubauprojekten)
oder durch die Wohnungsbaugesellschaft (bei Bestandssanierung)

v

Vorstellung des Siedlungskonzeptes durch die Projektbeteiligten
bei der Auswahlkommission des Landes NRW
Vergabe des Status "Klimaschutzsiedlung"
(bei positivem Votum der Auswahlkommission)

v

Prioritat im Forderprogramm fiir MaBnahmen zur Errichtung einer
Klimaschutzsiedlung:
Programm fur Rationelle Energieverwendung, regenerative Energien und
Energiesparen progres.NRW

v

Projekt-Begleitung und -Dokumentation
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Auch die Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften und Investoren einer Klima-
schutzsiedlung kénnen bei der Projektbegleitung wesentliche Aufgaben tGiberneh-
men. Dies reicht von der vertraglichen Sicherung der Datenerhebung tber die
energetische Beratung der Bewohner der Klimaschutzsiedlung bis hin zur Offent-
lichkeitsarbeit.

Kommunen und Investoren sollten den organisatorischen Rahmen fur die Einbin-
dung der Bewohner der Klimaschutzsiedlung bereitstellen. Dabei ist ein umfassen-
des Konzept der Nutzerbeteiligung, -information und -beratung anzustreben,
das Uber den energetischen Bereich hinaus eine aktive Auseinandersetzung der
Bewohner mit ihrem Geb&ude und dem 6kologischen und sozialen Umfeld
ermoglicht.

Die Erfahrungen, die die beteiligten Architekten, Planer und Fachgutachter bei
der Planung und Errichtung der Klimaschutzsiedlungen sammeln, sollen im Sinne
einer Multiplikatorfunktion fur die berufliche Weiterbildung genutzt werden. Ziel
ist es, ausgehend von den realisierten Projekten, Impulse in die Regionen des
Landes zu geben. Instrumente hierfir sind neben Veréffentlichungen und Vor-
tragen insbesondere Tagungen, Workshops und spezielle Weiterbildungsveran-
staltungen.

Die Hinweise zur beruflichen Weiterbildung der Architekten und Ingenieure gelten
in gleichem Mafe fur die bei der Errichtung der Klimaschutzsiedlungen beteiligten
Handwerker und Bauausfiihrenden. Das von ihnen bei der Bauausfiihrung erwor-
bene technische Know-how soll ebenfalls im Sinne einer Multiplikatorfunktion
fur die berufliche Weiterbildung genutzt werden und Impulse fur die értliche
Bauwirtschaft geben.
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Anhang

Checkliste der Anforderungen und Empfehlungen an eine Klimaschutzsiedlung

39

Kap.

Anforderung / Empfehlung erfiillt:

ja

nein

Bemerkung

Energetische Anforderungen an Gebaude (Neubau)

2.1
und
411

CO,-Grenzwerte:

Begrenzung der CO,-Emissionen fur Heizung, Laftung und
Warmwasserbereitung inkl. Verlusten und Hilfsenergie, jedoch
ohne Haushaltsstrom

B maximal 9 kg CO,/m?2a

2.1
und
413

Warmedammstandard:

B Passivhaus (Heizwarmebedarf max. 15 kWh/mz2a)
oder

B "3-Liter-Haus" (Heizwarmebedarf max. 35 kWh/mz2a)

2.1
und
413

Maximaler Transmissionswarmeverlust:
B EFH, DHH, RH: H'; < 0,32 W/m2K
® MFH: H't < 0,35 W/m2K

2.1
und
413

Gebaudedichtheit:

Luftdichtheit der Geb&ude (Nachweis durch Drucktest
(Blower Door))

B Passivhaus: Drucktestkennwert nsg max. 0,6 h;

m "3-Liter-Haus": Drucktestkennwert nso max. 1,0 ht

Energetische Anforderungen an Gebaude (Bestand)

21
und
41.2

CO,-Grenzwerte:

Begrenzung der CO,-Emissionen fur Heizung, Luftung und
Warmwasserbereitung inkl. Verlusten und Hilfsenergie, jedoch
ohne Haushaltsstrom

B beiA/V <0,5 maximal 12 kg CO,/m?2a

B beiA/V 20,5 maximal 15 kg CO,/m?2a

2.1
und
413

Warmedammstandard:
Maximaler Transmissionswarmeverlust
B H':<04W/m2K

Energetische Empfehlung fiir Gebaude (Bestand)

413

Gebaudedichtheit:
B Bestand: nso max.: 1,5 hl

Anforderungen Verbrauchsdatenerfass

ung

2.1
und
5.2

B Erstellung eines einfachen, projektspezifischen Mess-
konzeptes

m Ubermittlung der jahrlichen Verbrauchswerte fur Gesamt-
warme, Warmwasser, Hilfsstrom und ggf. regenerativ vor
Ort erzeugte Warme (z.B. tber Solarkollektoren) oder
Strom (z.B. Uber Photovoltaikmodule) an die EnergieAgen-
tur.NRW
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Kap.| Anforderung / Empfehlung erfiillt: ja | nein | Bemerkung
Gestaltungsanforderungen an die Siedlung
2.2 |m Einheitliches Architekturkonzept zur Gebaudekubatur und
Dachform.

B Einheitliches Material- und Farbkonzept fir die Fassaden
und Dachflachen.

B Funktionale und gestalterische Einbindung technisch ener-
getischer Elemente in die Gebaudekubatur und Fassaden-
gestaltung

B Einbindung der Nebenanlagen wie Garagen/Carports,
Mullsammelanlagen und separate Abstellgebdude in das
Gesamtfunktions- und Gestaltungskonzept der Haupt-
gebaude

B FEinheitliche Gestaltung von Einfriedungen im Ubergang
privater Gartenbereiche zum 6ffentlichen Raum

B Funktionale und gestalterische Einbindung von Spiel- und
Aufenthaltsflachen sowie Flachen des Regenwasserma-
nagements in das Frei- und Griinraumkonzept

Stddtebauliche Anforderungen
2.3 |MindestgroBen fiir Klimaschutzsiedlungen

B 20 Eigenheime oder

B 30 Wohnungen im Geschosswohnungsbau oder

® 50 Heimplatze

2.3 | Ausrichtung der Gebdude (Neubau)

und |® Abweichung der Gebaude von der Stidausrichtung im Mittel
321 kleiner 45°

2.3 | Vermeidung von Verschattungen (Neubau)

und [® Einstrahlungsverluste durch Orientierung,
3.2.2 Verschattung und Topographie maximal 20 %

2.3 | Kompaktheit der Gebaude (Neubau)

und |® A/V<0,65m1(Mittelwert aller Gebaude der Siedlung)
3.23

2.3 | Verkehrsanbindung:

und |® Gute Anbindung an den Offentlichen Personennahverkehr
313

2.3 | Versorgung:

und [® Gute Anbindung an Infrastruktureinrichtungen
314

Stadtebauliche Empfehlungen

3.1.1 | Klima:

B Vermeidung von Standorten, die vorhandene klimatische
Ausgleichsfunktionen beeintrachtigen (Kaltluftentstehung,
Kaltluftfluss, Luftregeneration, Klimaoasen)

B Vermeidung von Standorten in wind- und bioklimatisch
unglnstiger Lage: Kuppenlage, Muldenlage, Nordhanglage
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Kap.

Anforderung / Empfehlung erfiillt:

ja

nein

Bemerkung

311

Larm:
m Unterschreitung der Richtwerte der geltenden
Larmschutzverordnung

312

Standortwahl:

B Prufung der Moglichkeiten zur Wiedernutzung friher
bereits baulich genutzter Flachen

B Anbindung an vorhandene Bebauung

3.2.2

Vermeidung von Verschattungen

B Vermeidung von Verschattung durch Vegetation

B Detaillierte Planung des 6ffentlichen Grlins

B Geeignete Vorgaben fur Bepflanzung in Privatgarten

33

ErschlieBung

B Sparsame VerkehrserschlieBung: Verkehrsflachenanteil
far den motorisierten Verkehr maximal 10 %

B Maximal 1 Stellplatz je Wohneinheit

B Ausbau der StraBBen als SpielstraRen, kein Durchgangsver-
kehr

B Reduzierung der StraBenbreite auf das fur Versorgungs-
fahrzeuge notwendige Minimum

34.1

Flachensparendes Bauen

B Maximale durchschnittliche Grundstticksflachen von
400 m? bei Einfamilienhausern

B GFZ nicht unter 0,8 bei Geschosswohnungsbau

B Maximal 4 Vollgeschosse

3.4.2

Vegetation

B Verwendung standortgerechter heimischer Pflanzen flir
die 6ffentlichen Freiflachen

B Begrinung von Stellplatzflachen

3.5

Soziale Aspekte

B Trennung von 6ffentlichen, halb&ffentlichen und privaten
Freirdumen

B Vielfaltige Nutzbarkeit von Flachen

B FEinbeziehung der spateren Nutzer mit Beginn des Pla-
nungsprozesses

Empfehlungen zur Gebdudeplanung

Soziale Aspekte

B Barrierefreie Gestaltung

B Treppenfreier AuBenzugang zum Erdgeschoss

B Erdgeschoss mit Gartenzugang

B Kinderzimmer mindestens 10 m2 grof3 und nicht in Nord-
lage

Belichtung und Besonnung:
B Sicherstellung einer Mindestbelichtung und -besonnung
aller Aufenthaltsraume der Gebaude geman DIN 5034

41
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7.2 Erfassungsbogen Neubau

"100 Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-Westfalen"
Erfassungsbogen - Neubau

Projektbeteiligte/Ansprechpartner (Name, Adresse, Telefon, E-Mail)

Kommune

Bauherr/
Investor/
Wohnungsbaugesellschaft

Architekt

Energieplaner

Weitere

Zielgruppe (Mieter / Kaufer)

Projektdaten

Projektadresse

Hintergrund / Grund, Ziel,
Zweck / Geschichte / vorherige
Nutzung des Grundstiicks

Lage der Siedlung,
Entfernung zu OPNV und
Versorgungseinrichtungen

Art der Gebaude (EFH, DH,
RH, MFH)

Anzahl WE (Miete, Eigentum)

Anzahl Geschosse

Wohnflache (von-bis, gesamt)

Geplanter Zeitverlauf (B-Plan,
ErschlieBung, Baubeginn,
Fertigstellung)
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Beschreibung der BaumaBBnahmen

Baukonstruktion (Materialien,
Starke, U-Wert)

Heizung

Laftung

Warmwasserbereitung

Stromerzeugung

Weitere technische MaBRnahmen

Gestaltung Wohnumfeld/
AuBenrdume

Besondere 6kologische und
soziale MaBnahmen

Energiekonzept / Berechnungen (nach PHPP)

A/V-Verhaltnis

Nutzflache Ay nach EnEV

Beheizte Wohnflache Agg
(nach PHPP)

Jahresheizwarmebedarf

Warmwasserbedarf

Spez. Transmissionswarmeverlust

Jahres-Endenergiebedarf

Stromerzeugung

CO,-Emissionen

Verbrauchsdatenerfassung

Erstellung eines einfachen
Messkonzeptes durch:

43
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73 Erfassungsbogen Sanierung

"100 Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-Westfalen"
Erfassungsbogen - Sanierung

Projektbeteiligte/Ansprechpartner (Name, Adresse, Telefon, E-Mail)

Kommune

Bauherr/
Investor/
Wohnungsbaugesellschaft

Architekt

Energieplaner

Weitere

Zielgruppe (Mieter / K&ufer)

Projektdaten

Projektadresse

Hintergrund / Grund, Ziel,
Zweck / Geschichte

Baujahr

Lage der Siedlung,
Entfernung zu OPNV und
Versorgungseinrichtungen

Art der Gebaude (EFH, DH,
RH, MFH)

Anzahl WE (Miete, Eigentum)

Anzahl Geschosse

Wohnflache (von-bis, gesamt)

Geplanter Sanierungszeitraum

Vor der Sanierung

Allgemeiner Zustand

Bauteile (Material, Starke, U-Wert,
Zustand)

Haustechnik (Heizung, Warm-
wasser, Luftung)

Berechnung/Abschatzung der
U-Werte, Heizwarmebedarf,
WW-Bedarf, CO,-Emissionen

Miete, Heiz- und Nebenkosten
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Beschreibung der SanierungsmaBnahmen

Bauliche MaBRnahmen (Warme-
dammung, Material, U-Wert)

Grundrissanderungen, Anderungen
Anzahl WE

Heizung

Laftung

Warmwasserbereitung

Stromerzeugung

Weitere technische MaBnahmen

Besondere 6kologische und
soziale MaBnahmen

Anderungen Wohnumfeld/AuBen-
raume

Mieterbetreuung / Sanierung im
bewohnten Zustand

Energiekonzept / Berechnungen (nach PHPP oder LEG)

A/V-Verhaltnis

Nutzflache Ay nach EnEV

Beheizte Wohnflache Agg
(nach PHPP oder LEG)

Jahresheizwarmebedarf

Warmwasserbedarf

Spez. Transmissionswarmeverlust

Jahres-Endenergiebedarf

Stromerzeugung

CO,-Emissionen

Verbrauchsdatenerfassung

Erstellung eines einfachen
Messkonzeptes durch:
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74  Quellenangaben und Erlauterungen

Passivhaus Projektierungs Paket (PHPP)

Das PHPP ist ein Projektierungswerkzeug, das 1998 vom Passivhaus Institut
Darmstadt herausgegeben und seither sténdig weiter entwickelt worden ist. Kern
des Paketes sind Rechenblatter fur Heizwarmebilanzen (Heizzeit- und Monats-
verfahren), fir Warmeverteilung und -versorgung sowie fuir Strombedarf und
Primérenergiebedarf.

Das PHPP umfasst u.a.:

B die Berechnung von Energiebilanzen

B die Projektierung der Komfortliftung

B die Auslegung der Heizlast

B den vereinfachten Nachweis nach der Energieeinsparverordnung

Das PHPP kann vom Passivhaus Institut Darmstadt (www.passiv.de) bezogen
werden.

EnEV-XL /7 LEG

EnEV-XL ist eine MS Excel-Anwendung zur Berechnung der Energiebilanz von
Gebéuden, insbesondere zum Nachweis nach Energieeinsparverordnung (EnEV)
fur Wohnhauser. Die Randbedingungen kénnen alternativ nach EnEV 2009,
EnEV 2007, EnEV 2002 oder nach dem "Leitfaden Energiebewusste Gebaude-
planung" (LEG) gewahlt werden. Entwickelt wurde das Programm vom Institut
Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt (www.iwu.de) und kann von dort auch
bezogen werden.

GOSOL

GOSOL ist ein stadtebauliches Simulationsprogramm, mit dem stadtebauliche
Planungen solarenergetisch bewertet und optimiert werden kénnen. Grundlage
ist ein dreidimensionales Computermodell aus Gebauden, Vegetation und Topogra-
phie. Die tagliche/monatliche Besonnungsdauer von einzelnen Fenstern, Rau-
men, Wohnungen, Geschossen oder Freibereichen kann ermittelt und grafisch
dargestellt werden. GOSOL wurde vom Solarbro fur energieeffiziente Stadtpla-
nung Dr.-Ing. Peter Goretzki in Stuttgart entwickelt. Weitere Informationen unter:
www.gosol.de. Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Landeslizenz fir alle
Kommunen und Hochschulen in NRW erworben.

Solcity

Das Simulationsprogramm Solcity zur Verschattungsberechnung im Stadtebau
wurde im Rahmen des Projektes "Planen mit der Sonne — Arbeitshilfen flr den
Stadtebau" von der Stadt Kéln und dem Land Nordrhein-Westfalen in Auftrag
gegeben. Es wurde vom Ingenieurbiiro Wortmann & Scheerer aus Bochum
entwickelt und kann von der Internetseite www.wortmann-scheerer.de herunter-
geladen werden.

TAS

TAS ist ein modular aufgebautes dynamisches Simulationsprogramm, das aus
drei Programm-Modulen zur thermischen Geb&udesimulation, zur Anlagensimu-
lation und zur Strémungssimulation besteht. Nahere Informationen zu dem
Programm sind unter www.edsl.net zu erhalten.



7.Anhang

Bearbeitung

Dipl.-Ing. Thomas Boermans
Dipl.-Phys. Markus Offermann
Dipl.-Ing. Thomas Bloch
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Kjell Bettgenhauser

Dr.-Ing. Hartmut Murschall

Dipl.-Ing. Andreas Gries
Dipl.-Ing. Gabi Siedentop

47

Ecofys Germany GmbH, KdIn

Ministerium fur Wirtschaft,
Mittelstand und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen,
Dusseldorf

EnergieAgentur.NRW, Dusseldorf

In den vorliegenden Planungsleitfaden "100 Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-
Westfalen" wurden Inhalte des Planungsleitfadens zum Projekt "50 Solarsiedlun-
gen in Nordrhein-Westfalen" teilweise tlbernommen und Uberarbeitet. Der Pla-
nungsleitfaden zu den Solarsiedlungen wurde in Zusammenarbeit mit
Dipl.-Ing. R. Wortmann, Dipl.-Ing. M. Scheerer und Dipl.-Ing. K. Wember vom
Ingenieurbliro Wortmann & Scheerer aus Bochum sowie Dr. rer. nat. M. Grauthoff,
Unternehmensberatung ftir Energie und Umwelt aus Dinslaken und

Dipl.-Okol. V. Mook, ENVIRONMENT Planungsgemeinschaft Stadt und Umwelt

aus Dinslaken erstellt.

© EnergieRegion.NRW
1. Auflage: September 2009
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c/0 Ministerium fur Wirtschaft,
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info@energieregion.nrw.de
www.energieregion.nrw.de

www.exzellenz.nrw.de

Exzellenz NRW steht fur die Clusterstrategie am Wirtschafts- und
Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung
will Starken starken und die Exzellenzen in Nordrhein-Westfalen
systematisch ausbauen. Ziel der Clusterpolitik ist es, ein glinstiges
Umfeld fur Innovationen zu schaffen, das die Wettbewerbsféahigkeit
der Wirtschaft starkt und Wachstum und Beschaftigung stimuliert.
Mehr zur Clusterstrategie des Landes und den 16 Clustern in Nord-
rhein-Westfalen finden Sie unter www.exzellenz.nrw.de

.k x EUROPAISCHE UNION
b o Investition in unsere Zukunft
LA Europaischer Fonds

fur regionale Entwicklung



